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RESUMO

Este trabalho apresenta uma contribuicdo ao estudo de inversores de tensio PWM
senoidais. S3o apresentadas algumas técnicas de controle da tensdo de saida destacando
vantagens e desvantagens. Uma técnica baseada em duas malhas de realimentacdo e
compensacdo por meio de compensadores proporcional integral, além de possuir uma
protecdo natural contra curto circuito, € implementada e avaliada através de estudos, de
simulacao e também experimentalmente.

O projeto dos elementos constituintes, o condicionamento de sinais e o firmware de
controle sdo mostrados, além da modelagem matematica das funcdes que regem o controle.

E construido um protétipo de um inversor monofisico de tensio cujo controlador
digital ¢ implementado em um processador de sinais de 16 bits, ponto fixo, 40 MIPS
DSPIC33FJ128MC706. O desempenho do respectivo controlador € analisado através dos

resultados experimentais para o inversor com carga linear e ndo linear.

Palavras-Chave: Inversor, Controle Digital, DSPIC, PI.
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ABSTRACT

This work presents a contribution to the study of PWM sinusoidal inverters. It is
presented some voltage output control techniques highlighting the advantages and
disadvantages. One technique using two feedback loops and compensation by proportional
integral compensators, besides showing a natural short circuit protection, is implemented and
evaluated by studies, simulations and also experimentally.

The design of constituent elements, the signal conditioning and the control firmware
are shown, besides the mathematical modeling of the transfer functions for the controller.

A prototype of a monophasic voltage inverter is assembled and its controller is
implemented in a digital signal processor of 16 bits, fixed point, 40 MIPS, a
DSPIC33FJ128MC706. The performance of the respective controller is analyzed with

experimental results for the inverter supplying a linear and non linear load.

Keywords: Inverter, Digital Control, DSPIC, PI.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIMBOLOS

A, — drea efetiva de um nucleo magnético [cm?]
A; — drea da janela em ntcleo [sz]

A, — fator de indutancia [H/esp2]

A, —produto das dreas (4, e A,) [cm4]

A/D — analégico digital

AWG — american wire gauge

B,.4x — densidade magnética maxima de saturacdo do material [T]
C — capacitor ou capacitancia [F]

AC - corrente alternada

D —razao ciclica

DC - corrente continua

DSP — processador digital de sinais

e, — sinal de erro

EMI — electromagnetic Interference

Fosc — freqtiéncia de oscilagdo do DSPIC [Hz]
F¢y — freqiiéncia de operacdo do DSPIC [Hz]
f. — freqtiéncia de corte [Hz]

f; — freqiiéncia de chaveamento [kHz]

g — tamanho do entreferro [cm]

i; — corrente no indutor [A]

ic — corrente no capacitor [A]

irs— corrente de referéncia [A]

i, — corrente de saida [A]

Ji; — densidade de corrente [A/cm®]

K, cup —fator de ocupagdo

k, — fator de utilizagdo

L — indutor ou indutancia [H]

MIPS — milhdes de instru¢des por segundo
m, — indice de modulagéo

N —nimero de espiras do indutor

PID - proporcional integral derivativo

PWM — Pulse Width Modulation

R —resistor ou resisténcia [Q]

R, —resisténcia de carga [Q]

R —resisténcia interna do capacitor [Q2]

R; —resisténcia interna do indutor [Q]

RMS - valor quadritico médio

S, — poténcia de saida [W]

S — drea da seccdo transversal do cobre [sz]
T, — periodo de chaveamento [us]

THD - taxa de distor¢ao harmonica

UPS — Uninterruptible Power Supply

Vpc — tensdo do barramento de entrada [V]
V; —tensao de entrada [V]

V., — tensdo de saida sobre a carga [V]

V,r — tensdo de referéncia [V]

V¢ — tensdo sobre o capacitor [V]

Vi — tensdo sobre o indutor [V]

U — entreferro

U, — permeabilidade do vacuo
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INTRODUCAO

A elevagdo do numero de cargas ndo lineares conectadas ao sistema elétrico
tem aumentado consideravelmente os problemas na qualidade da energia elétrica.
Existe uma demanda cada vez maior de fontes de energia imunes a tais problemas.
Para sanar essa necessidade, o desenvolvimento de controladores de alto desempenho
para sistemas inversores, componente responsavel pela inversdo da tensdo de saida,
tem a sua parcela de contribuicdo na melhoria da qualidade dessas fontes.

Os chamados sistemas UPS sdo os responsaveis pelo fornecimento ininterrupto
de energia a cargas criticas. A principal caracteristica de um sistema UPS senoidal € a
alta qualidade da tensdo de saida, ou seja, um baixo valor de distor¢io. Para que essa
seja conseguida, controladores de alto desempenho devem ser utilizados, sendo eles
analdgicos ou digitais.

Para um inversor de alto desempenho é importante considerar que o mesmo
deve ter uma baixa taxa de distorcdo harmodnica (THD) da tensdo de saida tanto para
cargas lineares quanto para ndo lineares, baixa interferéncia eletromagnética (EMI),
uma répida resposta transitéria para mudanca de carga e variacdes na tensdo do
barramento CC de entrada, uma alta eficiéncia e confiabilidade. Para atender a essas
especificacdes os inversores PWM tém sido largamente utilizados. (RECH 2001).

O controle de alto desempenho para os inversores de tensdo PWM senoidais
requer ndo somente a realimentacao de saida, mas a realimentac@o de estados internos,
visando compensar os aspectos negativos da resposta da planta as perturbacdes
normalmente encontradas em aplicacdes tipicas.

Em (RYAN, LORENZ 1995) e (RYAN, BRUMSICKLE, LORENZ 1997) sao
apresentadas varias técnicas de compensacdo das deficiéncias da planta visando o
aumento de velocidade do sistema. Observa-se neste trabalho, além da realimentacao
de saida (tensdo de saida do inversor), a realimentac@o de estados internos (corrente do
capacitor e indutor) e ainda a compensacdo de realimentacdes intrinsecas da planta
(back emf). Para validar o controlador proposto, foi implementado por (RYAN,

LORENZ 1995) uma versdo analégica do controlador.



Considerando as vantagens inerentes dos controladores digitais, este trabalho
tem como objetivo o estudo e a implementagdo digital de uma das técnicas analdgicas
propostas por (RYAN, BRUMSICKLE, LORENZ 1997), utilizando um processador
digital de sinal de ponto fixo e baixo custo.

Considerando a minimizacdo do wuso de sensores de corrente, e
conseqiientemente a reducdo do numero de canais de aquisicio e custo do
processamento, somente um estado interno serd realimentado. Optou-se neste trabalho
pela realimentacdo da corrente de indutor em fungdo da protecdo natural contra curto-
circuito na saida.

O trabalho estd organizado da seguinte forma. O capitulo 1 descreve algumas
técnicas de controle para inversores encontrados na literatura e aborda os principais
problemas encontrados no controle do mesmo. O capitulo 2 mostra em detalhe o
microcontrolador DSPIC, o circuito de condicionamento de sinais, a modelagem
matematica do sistema, o cdlculo para o filtro de saida, o cdlculo dos parametros do
sistema e as simulacOes para o sistema analégico. O capitulo 3 descreve a aritmética
de ponto fixo e sua utilizacdo neste trabalho, além de mostrar os resultados de
simulacdo com o controle discreto e em ponto fixo e comparar os resultados. O
capitulo 4 mostra os resultados experimentais e detalha o software de controle. Por

fim, a conclusdo geral € apresentada.



CAPITULO 1
CONTROLE DE INVERSORES

1.1 - OPERACOES BASICAS PARA CONTROLE DE INVERSORES

1.1.1 - CONTROLADOR BASEADO NA REGULACAO DE
TENSAO EM MALHA UNICA

A forma mais simples de controle é usar uma malha de regulacdo da tensdo de

saida como mostrado na figura 1.1.

Seno wt

Vor /T\ Moduladoer 1
o — — .
D-';C‘} Eis) . PTWM Inversor AL “

Carga

"W\

I

—
CA - CC

Figura 1.1 — Regulador simples de tensao.

Este esquema de controle trata o filtro e a carga como um sistema invariante no
tempo. Neste caso as componentes de Fourier geradas pelo inversor em si sdo apenas
as harmonicas presentes na carga. O modulador comumente usado € a comparacdo
das ondas senoidal e triangular ou o PWM senoidal (MOHAN, UNDELAND,
ROBBINS 1989). Um sinal de realimentacdo proporcional a amplitude da tensdo de
saida € comparado com uma referéncia. O erro € compensado e usado para controlar a
referéncia do modulador. Em freqiiéncias mais baixas de chaveamento, um melhor
desempenho pode ser obtido usando estratégias mais sofisticadas do PWM utilizando
técnicas digitais de forma a minimizar as harmonicas (otimiza¢do harmonica).

Embora a estratégia descrita gere um resultado muito bom em regime
permanente com cargas lineares, existem falhas a serem consideradas, que

comprometem o desempenho da aplicagdo.
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Dentre as falhas pode-se dizer que nem sempre as cargas podem ser
consideradas lineares, como no caso dos retificadores. No caso de supor a operagdo, da
realimentacdo de valores médios, em regime permanente, requerida para melhorar o
esquema de chaveamento PWM, o resultado acarretard numa reposta dindmica ruim

do sistema no caso de transitorios na carga.

1.1.2 - CONTROLADOR BASEADO NA REGULACAO DE
CORRENTE

Um controlador que produz formas de onda de alta qualidade € baseado no uso
dos reguladores de corrente que empregam técnicas de realimentacio (MANNING
1994). Os reguladores sdo tipicamente usados como malha interna da corrente do

indutor de filtro como mostrado na figura 1.2.

=C
Regulador + 9
Vorl ey .  IL* JRequlador Inversor) : gt AV o i Vo
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o]
IL I

ITT b
|

Figura 1.2 — Controlador da tensdo de saida usando regulador de corrente e realimentacgio da carga.

Reguladores de corrente tipicos descritos na literatura incluem: reguladores
analégicos por histerese, reguladores analégicos e digitais PWM senoidal e
controladores de corrente preditivos. A corrente de referéncia para o regulador € obtida
pela soma do erro, em uma malha externa, com a corrente da saida do filtro e uma
referéncia da tensao de saida desejada, obtida através da componente fundamental da
frequéncia do capacitor de filtro.

A realimentacdo paralela, associada com o erro do controlador de tensdo,
melhora a resposta na presenca de uma entrada variante no tempo para a geracio da
tensdo de saida desejada na auséncia de carga. Sob a condi¢do da auséncia de carga a
funcdo de transferéncia entre V, e V,* € unitdria, porque o pélo na origem, gerado

pelo capacitor de filtro, é cancelado pela agdo feedforward do sinal de controle.
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Para manter o mesmo desempenho sob condicdes de carga, a mesma deve ser
considerada como um disturbio de entrada para o sistema e, por conseguinte, pode ser
compensada pela realimentacdo. Desta forma a funcdo de transferéncia entre V, e V,*
é unitdria, apesar das condicdes de carga. E importante notar que esta técnica de
realimentacdo € efetiva apenas quando o atraso do regulador de corrente é muito
pequeno comparado com os elementos subseqiientes no caminho a frente. A fim de
compensar os erros combinados devido a variagdo de parametros (capacitor C), atraso
de tempo no regulador de tensdo e disturbios na fonte, um controlador PI é adicionado

como malha mais externa.
1.2 - PROBLEMA NO CONTROLE DE INVERSORES

Controlar inversores nem sempre € uma tarefa simples. Cada varidvel
envolvida deve ser analisada e levada em consideragdo para o equacionamento correto
e, mediante os eventos que possam vir a deformar os valores, as mesmas devem ser
compensadas para a redu¢do ou anulacdo do erro. A maioria dos eventos € passivel de
uma simples correcdo, equacionando adequadamente cada etapa e assimilando os
problemas nas leis que regem o controle. Porém, dois fatores sdo de essencial
importancia para um bom controlador, a capacidade de atender a cargas nao lineares e
circuitos que tém a fungdo de transferéncia desconhecida.

No primeiro caso, as cargas ndo lineares t€ém uma relacdo diferente entre tensao
e corrente. Isso faz com que a forma dos sinais ao longo do sistema seja diferente e
assim o sistema de controle atua para manter a forma do sinal desejado, independente
da relacdo tensdo corrente da carga em questdo. Dessa forma, o controlador atua para
que o erro inserido na onda ndo seja consideravel. Um exemplo desse tipo de carga é o

retificador, que pode ser visto na figura 1.3
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Figura 1.3 — O retificador, um exemplo de carga nao linear.

Pode ser visto na figura 1.5 que o sinal de saida ndo pode se manter sem
deformacdes, se controlado por um método que nao responda rapidamente a distirbios
transitorios. Na figura 1.4 € mostrado um controlador sem realimentacdo de estados
internos. Esse controlador ndo se mostra eficiente para alimentar cargas nao lineares,
como mostra o resultado simulado do mesmo na figura 1.5. Para que um método de
controle seja capaz de atuar nesses casos, ele deve ser rapido o bastante para corrigir o
erro inserido, antes que o proximo evento oriundo da carga ndo linear se repita,
causando novas deformacgdes na onda de saida. Essa incapacidade pode surgir também

do mau ajuste dos parametros dos compensadores.

Vref 4, PI Vcontrole PWM

Vo

Figura 1.4 — Sistema de controle com realimentagdo da tensdo de saida.

Uma vez que a maioria das cargas eletronicas € nao linear e injetam
harmdnicas no sistema, técnicas adicionais de filtragem das mesmas devem ser
aplicadas e o inversor deve permitir controle quase instantaneo sobre a forma da onda
de saida para reduzir a distorcdo a um nivel aceitivel (MOHAN, UNDELAND,
ROBBINS 1989). A estratégia PWM, presente na maioria dos controladores
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modernos, usa um sinal analégico para modular a largura dos pulsos cuja duracdo é
proporcional a amplitude do sinal modulado no instante em questdo. O controle do
inversor PWM ¢ feito com malhas de realimentacdo muito rdpidas, onde o valor
instantaneo da tensdo de saida € comparado com uma sendide de referéncia. O erro €

usado para modificar o instante de chaveamento dos transistores para criar um novo

padrao PWM adequado a situac@o.

lo
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Figura 1.5 — Efeito da corrente oriunda de uma carga nao linear. Indutor=700pH; Capacitor=60puF;
Carga = 25Q; Kp=3; Ki=33,67; Io = corrente de saida; Vo = tensdo de saida;

O mesmo pode ser dito na situagdo em que a funcdo de transferéncia da carga
¢ desconhecida. O relevante dessa situagc@o € a complexidade, talvez a impossibilidade,
de se conseguir um ajuste 6timo para os parametros dos controladores do sistema. Na
auséncia da fungdo da carga faz-se necessario um ajuste fino manual, ou seja, tentativa
e erro. Esse método, apesar de ndo recomendado, € utilizado para se fazer um ajuste
especifico para a situacdo e dos pardmetros em questdo. Caso a carga mude, os

parametros do controle deverao ser analisados novamente para que sejam ajustados de

forma apropriada.

1.3 - CONTROLE ANALOGICO E CONTROLE DIGITAL

Inversores com controle analégico sao mais usados em funcdo da grande
largura de banda que lhes é oferecido por este método. Dentre as vantagens e

desvantagens oferecidas pelo sistema analdgico podemos citar (BIMAL 1997):



Vantagens

Banda passante elevada;
Resolugdo elevada;

Nao requer conversao de dados;
Ajuste fécil e rapido;

Meétodos de andlise e projeto simples;

Desvantagens

Desempenho varidvel com a temperatura;
Manutengao e/ou modificagdes implicam em modificagdes no hardware;
Meétodos de controle simples;

Sensivel ao ruido ambiente;

Para os sistemas que usam controle digital, muitas melhorias sio introduzidas.

Porém as desvantagens sdo visiveis, sendo essas mais facilmente contornadas com o

uso de novas tecnologias.

Vantagens

Modificagdes ou adaptagdes podem ser feitas via software;
Suporta complexos algoritmos de controle;
Disponibilizam fun¢des extras de monitoramento, protecdo, diagndstico, etc;

Permite o armazenamento de dados para as mais diversas fungdes;

Desvantagens

Requer conversao de dados;
Complexidade para andlise de projetos;
A velocidade de conversido dos dados € um fator limitante dos resultados.

Erros de quantizacdo e truncamento podem afetar a precisdo do controle;

Em func¢do dos pontos citados € necessario avaliar quais os fatores importantes

e necessarios no controle do dispositivo e assim optar pelo uso do controle analégico

ou digital.



1.4 - TECNICAS PARA CONTROLE DE INVERSORES

Técnicas de controle para inversores podem ser classificadas em tempo
continuo e tempo discreto (KUKRER 1999). A estratégia de controle em tempo
continuo é implementada usando técnicas analégicas e ndo sio tdo confidveis como as

de tempo discreto. A seguir, algumas técnicas de controle discreto sdo mostradas.
1.4.1 - TECNICAS DE CONTROLE DEAD BEAT

Uma das técnicas de controle mais usadas é chamada de dead beat. A técnica é
um tipo de controle na qual o sistema leva a zero um vetor de erro ndo nulo em
periodos finitos de amostragem (IGMAHI, [ZUMI, YOKOYAMA, HANEYOSHI
2002).

A estratégia gera um padrdo de sinal PWM requerido para produzir uma forma
de onda senoidal na saida do inversor, mesmo com pequenos filtros de saida. A fim de
validar o método em tempo real, uma estimativa ou predi¢ao do sinal de realimentagdo
por um observador € usada.

O conceito de resposta no controlador dead beat € tnico para sistemas em
tempo discreto. No controle qualquer erro ndo zero serd levado a nulo em periodos
finitos de amostragem. Existem diferentes tipos deste controlador, dependendo do tipo
de realimentacdo e saida controlada.

A acdo de controle dead beat forca a tensdo de saida a ser igual a referéncia no
proximo instante de amostragem. Em outras palavras, a largura de pulso faz a tensdo
de saida se igualar a referéncia em cada instante de amostragem. Dentre as
desvantagens dessa técnica podemos dizer que a mixima largura de pulso € limitada
pelo processamento méaximo do dispositivo de controle e de ser muito sensivel a

variacdo dos parametros e da carga.

1.42-METODO DA COMPENSACAO DA VARIACAO DA
TENSAO (VVC)

A chamada técnica da Compensacdo da Variagdo da Tensdo (VVC) é mostrada
em (IGMAHI, IZUMI, YOKOYAMA, HANEYOSHI 2002). Ela corrige tanto a
tensdo de saida como a variacdo da mesma no instante da amostragem, ou seja, O

método controla ndo apenas a tensdo de saida, mas também a derivada da tensdo.
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Figura 1.6 — Padrao do pulso PWM para uma abordagem VVC (IGMAHI, IZUMI, YOKOYAMA,
HANEYOSHI 2002).

Na figura 1.6 Ul(k) e U2(k) sdo obtidos usando os dados amostrados, que sdo:
a tensdo de saida do inversor no momento anterior da amostragem atual Vo(k — 1), a
corrente do capacitor no momento anterior da amostragem atual i.(k — 1), a largura do
pulso no intervalo de amostragem anterior (U;(k — 1), Ua(k — 1)) e os sinais de

referencia do préximo instante de amostragem Vief(k + 1) € ief(k + 1).
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Figura 1.7 — Esquema da compensacdo por variacdo de tensdo (IGMAHI, IZUMI, YOKOYAMA,
HANEYOSHI 2002).

O esquema VVC, ilustrado na figura 1.7, assegura que a tensdo de saida Ve
sua derivada V,” assumam os valores de referéncia no instante seguinte de
amostragem baseado no método de amostragem multi-rate (FUJIMOTO,

KAWAMURA, TOMIZUKA 1999). Dessa forma, o fendmeno beat, da tensao de
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saida é contido entre o periodo de controle. A técnica de VVC também adota o
esquema do controle repetitivo para compensar cargas nao lineares (HANEYOSHI,
KAWAMURA, HOFT 1988). Como resultado, o periodo de amostragem € duas vezes
maior que o da portadora, fazendo com que o software de controle seja mais simples

de ser gerado. As tensdes de referéncia Ve Vo~ s@o calculadas em tempo real.

1.4.3 - CONTROLADOR SERVO DIGITAL BASEADO NUM
INVERSOR SENOIDAL
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Figura 1.8 — Diagrama esquemdtico para o controle servo digital (LONG-QIANG, YU-XING 2003).

Uma forma de controle diferenciada é proposta em (LONG-QIANG, YU-
XING 2003). A técnica é baseada num controle para sistemas servo digitais. O
objetivo € conseguir uma resposta dindmica, baseado em dead beat, para as variaveis
controladas. A estratégia de controle da figura acima mostra a estrutura de controle do
sistema. E € a tensdo continua de entrada que equivale ao modelo do inversor. r(k) é a
unidade de referéncia da onda senoidal.

O controlador consiste em duas malhas de controle. A malha interna estabiliza
o sistema no caso de nenhuma carga estar conectada e reduz o nivel total de distor¢ao
harmonica gerado pela corrente de carga. A malha externa consiste de um integrador
do erro, que funciona como um controlador repetitivo (HARA, YAMAMOTO,
OMATA, NAKANO 1988), o qual reduz o erro de regime permanente, e as distor¢cdes
causadas por distirbios periddicos, como cargas ndo lineares. Devido a simplicidade e
a suficiéncia do método para diminuir o erro, ndo foi usado um controlador repetitivo
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ndo foi usado. A solu¢do proposta garante uma baixa distor¢do harmdnica, tensdo de

saida estdvel e uma boa resposta dindmica.

1.4.4 - CONTROLE BASEADO EM DSP DE MULTIPLAS
MALHAS

Um esquema inovador para regulacdo de inversores PWM senoidais €
apresentado em (SHIH-LIANG, HSIANG-SUNG, MENG-YUEH, YING-YU 1997).
O texto mostra um mecanismo de decomposi¢ao da tensdo de saida tal que a malha de
corrente possa atingir uma resposta satisfatéria com um ganho modesto. Além do
mais, € proposto um esquema de compensacdo de distirbio para suprimir o efeito da
variacdo da carga e melhorar o stiffness do inversor controlado.

O controlador proposto de multiplas malhas usa trés sinais realimentados: a
corrente do indutor i, tensdo de saida V,, e a corrente de carga i,. A corrente no
indutor € captada para a regulacdo da malha de corrente, a tensdo de saida é captada
para regular a malha de tensdo e a corrente de carga é captada para compensacdo dos
distdrbios. A figura 1.9 ilustra o esquema do controle.

A grande vantagem do controlador € a necessidade de se ajustar apenas dois
ganhos no sistema, tornando a implementacdo bastante simples. Porém efetuar a
leitura de trés grandezas realimentadas pode ndo ser uma tarefa tdo simples quanto
aparenta. O método apresenta valores de THD menores que 5% para o caso de carga

ndo linear.
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Figura 1.9 — Diagrama de blocos do controlador (SHIH-LIANG, HSIANG-SUNG 1997).



1.4.5 - CONTROLADOR PREDITIVO OSAP COM ACAO
INTEGRAL REPETITIVA

O controlador OSAP (KAWAMURA, HANEYOSHI, HOFT 1988) é uma lei
de controle dead beat que usa apenas um sensor para tensdo. Assim, hd uma redugdo
fisica do sistema e no processamento envolvido.

Se os ganhos do controlador forem iguais aos parametros da planta, o método
se torna um controlador dead beat que forca a tensdo de saida a ser igual ao sinal de
referéncia no préximo instante de amostragem.

A determina¢do da largura de pulso para o k-ésimo periodo de amostragem ¢
iniciado com a aquisicdo da tensdo de saida no periodo em questdo e entdo, depois do
tempo de processamento, a largura de pulso é determinada. Conseqiientemente, o
atraso causado pela conversdo A/D da tensdo de saida e o tempo de processamento da
lei de controle, diminuem a maxima largura de pulso possivel.

Para resolver o problema, uma modificacio € proposta por (NISHIDA,
HANEYOSHI 1992), modificando a lei de controle. Na abordagem a largura de pulso
na k-ésima amostragem € computada usando a tensdo de saida amostrada no intervalo
anterior. Para melhorar ainda mais a resposta, a técnica de controle repetitivo
(HANEYOSHI, KAWAMURA, HOFT 1988) é incluida no controlador.

O controlador modificado tem respostas muito rdpidas para cargas de variagdes
ciclicas, como retificadores. O erro de regime permanente e a distorcdo harmonica

total da tensdo de saida para essas cargas sdo eliminadas de forma satisfatoria.

Ten=3o DC Ten=do AC

de Al imentaqgn_ Inver=or Filtro do 95 Saida
i P | Carga ¥ Vo
+“1+— Cnn{;rq lador OSAF )
.. Modificado
Sendide T r=
de Referéncia +
Vr .
CDntrDladDr1

Fepstitivo

Figura 1.10 — Diagrama de blocos do controlador OSAP modificacdo (RECH, PINHEIRO,
GRUNDLING, HEY, PINHEIRO 2003).
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A estabilidade do controlador € encontrada sob uma gama menor de condi¢des,
sendo 0 mesmo bastante suscetivel a variagdo paramétrica. Em funcdo dos parametros

escolhidos, a regido de estabilidade é aumentada em uma proporcao significativa.

1.4.6 - CONTROLADOR PREDITIVO PD-FEEDFORWARD COM
ACAO INTEGRAL REPETITIVA

O controlador cldssico PID tem sido usado em muitos sistemas de controle
industriais, principalmente devido a sua estrutura simples que pode ser facilmente
entendida e aplicada na pratica. Sua excelente flexibilidade é possivel através do ajuste
dos seus coeficientes Kp, K; e Kp.

A acdo de controle depende do valor imediato e do valor anterior do erro de
saida. Se o tempo de processamento requerido para calcular essa acdo nao € pequeno,
existem beneficios em predizer o valor do erro no tempo anterior, € entdo computar a
varidvel em questdo (RECH, PINHEIRO, GRUNDLING, HEY, PINHEIRO 2003).
Dessa forma, pode-se usar um simples algoritmo para predizer o erro de saida
(AYLOR, RAMEY, COOK 1980).

Para deduzir o erro de saida para cargas ciclicas lineares e nao lineares, uma
acdo feedforward e um controlador repetitivo sao adicionados ao controlador preditivo

PID (RECH, PINHEIRO, GRUNDLING, HEY 2001), como mostrado na figura 1.11.

Fla g |Controlador
Preditivo PD

L B

Flanta

Controlador
Fepetitivo

Figura 1.11 — Diagrama de blocos do sistema proposto (RECH, PINHEIRO, GRUNDLING, HEY,
PINHEIRO 2003).

Conseqiientemente, devido a inclusdo da agdo integral repetitiva na lei de
controle, é possivel eliminar a acdo integral do controlador PID. Assim, o esfor¢co

computacional para o controle é reduzido sem afetar o desempenho do sistema. Dessa
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forma, o mesmo passa a ser chamado de preditivo PD feedforward. Os ganhos do
sistema sdo determinados pela aloca¢do dos dois pélos dominantes do sistema de
malha fechada.

A estabilidade do sistema € obtida em uma gama muito grande de valores
possiveis para os parametros. A taxa de distor¢do harmonica € muito baixa, mesmo em

caso de retificador como carga.

1.4.7 - CONTROLADOR DIGITAL DE INVERSORES COM
REALIMENTACAO MELHORADA DE ESTADOS

Um novo sistema de controle para inversores ¢ mostrado em (LI, ZHANG,
KANG, CHEN 2006). Considerando o erro integral e; como uma varidvel de estado

adicional, o diagrama do controlador é mostrado.
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Figura 1.12 — Diagrama de blocos do sistema.

Na figura 1.12, os ganhos do sistema para definir o controlador sio ki, k1 e k2.
Quando o periodo de amostragem atinge uma condi¢do especifica e periddica, o
sistema se torna controldvel e pode alocar os pdlos da funcdo da malha fechada. O
sistema digital de inversores com realimenta¢do melhorada de estados € projetado pelo

método de alocacdo dos pdlos para obter um alto desempenho.

1.4.8 - CONTROLE DIGITAL DE ALTO DESEMPENHO COM
UMA TECNICA MODIFICADA PWM

O controle proposto por (HENG, ORUGANTI, SRINIVASAN 2004) produz

respostas dindmicas e de regime permanente de alta qualidade, mesmo em baixas
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freqliéncias de chaveamento. Apenas a tensdo de saida e a corrente de carga sao usadas

nas realimentacdes. O esquema proposto € ilustrado na figura 1.13.
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Figura 1.13 — Esquema proposto para o controle de alto desempenho (HENG, ORUGANTI,
SRINIVASAN 2004).

O controlador é baseado no método de alocacdo dos pdlos. Os polos da fungao
de transferéncia da malha de tensao do sistema sdo colocados na origem para melhorar
a velocidade do controle. A realimentacdo da corrente de carga é feita para reduzir a
distorcdo da tensdo introduzida pela mesma para niveis muito baixos. A técnica
introduz também um novo padrdao PWM para diminuir o efeito do atraso gerado pela

amostragem e processamento em sistemas discretos.

1.5 - OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

Este trabalho propde a andlise aprofundada e a implementacio de um
controlador de alto desempenho utilizando a realimentacdo de duas varidveis, a
corrente do indutor e a tens@o de saida. A realimentacdo da corrente do indutor, estado
interno do inversor, melhora a resposta do sistema, além de garantir a protecdao de
curto-circuito, permitindo assim um controle mais eficaz da tensdo de saida, que é
foco deste trabalho. A realimentacdo da tensdo de saida garante que a mesma se
comporte de uma forma bem definida e, mesmo sob condi¢des adversas, ird seguir
uma referéncia definida no microcontrolador, que fard todos os cdlculos necessarios

para garantir um padrio de chaveamento correto nos bragos do inversor.
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O controle realimentado em duas varidveis faz com que o sistema exiba uma
resposta satisfatdria as cargas a serem conectadas ao sistema, sejam elas lineares e ndao
lineares. Sao propostas também, formas alternativas, permitidas gracas ao uso do
sistema digital, para ndo ser necessdrio o uso de filtros analdgicos para a aquisicao de
sinais ruidosos, evitando atrasos de fase entre a aquisi¢do e o controle. A utiliza¢do do
esquema de ponto fixo, para aumentar a efici€éncia dos cdlculos do sistema estarad
incluso no trabalho.

A esséncia do trabalho é demonstrar as caracteristicas principais dos sistemas
digitais, suas dificuldades e vantagens frente aos demais. Desde simples problemas
como o tratamento da tensdo para a inser¢do no microprocessador, a problemas mais
complexos como a escolha da freqiiéncia de chaveamento adequada, em virtude da
velocidade de processamento do processador em uso. Sabe-se que sistemas digitais
ndo suportam altas freqiiéncias de chaveamento, mas com técnicas mais elaboradas e
uma matemdtica reforgcada, esse valor de freqiiéncia pode ser elevado, otimizando o
processo de calculo e permitindo que o algoritmo de controle reserve mais tempo para

o acionamento das chaves.

1.6 - CONCLUSAO

Foi visto no presente capitulo quais as principais vantagens e desvantagens do
controle do inversor através de sistemas digitais. As caracteristicas principais do
inversor foram citadas, além da técnica PWM, utilizada neste trabalho. Os problemas
associados com o controle foram citados, assim como os problemas associados ao
controle digital e as dificuldades presentes na migracdo do sistema analdgico para o
sistema digital. Infere-se deste capitulo que os sistemas digitais se mostram vantajosos
quanto a realizag¢do das técnicas simples ou elaboradas de controle, mas nio garantem
sua superioridade frente aos sistemas analdgicos. Porém, a vantagem e ganho que os

sistemas discretos trazem é, sem ddvida, grandiosa.

18



CAPITULO 2
IMPLEMENTACAO DO SISTEMA E DO CONTROLADOR DIGITAL

2.1 - DESCRICAO DO SISTEMA
2.1.1 - VISAO GERAL

Para se obter um controlador digital de bom desempenho para inversores é
necessdrio que um conjunto de requisitos sejam satisfeitos. Controlar uma planta
desejada € um processo que envolve vdrias etapas em que cada uma delas € de extrema
importancia.

Para que o processador digital possa ter acesso as informacdes da planta, os
sinais dos sensores de corrente e tensdo conectados a pontos estratégicos da planta
devem ser condicionados aos niveis especificos das entradas analogicas do DSP, tanto
em ganho, quanto em offset. Os sinais resultantes sdo entdo convertidos em amostras
através de conversores analdgico-digitais internos ao DSP utilizado.

Da mesma forma que os sinais de entrada, os sinais de saida do DSP, ou seja,
os sinais digitais correspondentes ao acionamento PWM dos interruptores, devem ser
convertidos aos niveis de tensdo especificos dos gate drivers utilizados.

O sistema € composto de duas malhas de realimentacdo, uma de tensdao e uma
de corrente. Cada malha é composta por um controlador proporcional integral para
compensac¢do. Os controladores usados na simulagcdo do sistema em tempo continuo
sdo obtidos em (COELHO 2000). Para o sistema em tempo discreto, os parametros sao
projetados segundo critérios mostrados adiante neste trabalho. A figura 2.1 ilustra o
sistema proposto.

As amostras digitais da planta sdo obtidas a uma taxa de 50 kHz, sendo que o
algoritmo de controle é executado no DSP na mesma taxa, gerando a correspondente
acdo de controle. Isso permite um controle dindmico, atuando sempre que houver uma

perturbacdo na planta do sistema. A figura 2.2 ilustra o esquema de controle.
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Figura 2.2 — Esquema de controle do sistema.

2.1.2 - MICROCONTROLADOR DSPIC 33FJ128MC706

Para o controle da planta escolheu-se o microcontrolador DSPIC
33FJ128MC706. A razdo de sua escolha estd no fato deste apresentar caracteristicas
especificas para aplicacdes que requerem o uso do PWM, tal como controle de
motores, ou chaveamento, caracteristica bastante desejada neste projeto.

“A familia para controle de motores suporta uma variedade de aplicacdes para
controle de motores tais como DC, de indugdo, relutancia chaveada monofésicos e
trifdsicos. Esses produtos sdo também muito bem utilizados para Sistemas de Energia
Ininterrupta (UPS), inversores, correcdo de fator de poténcia e também para
gerenciamento de energia em servidores, equipamentos de telecomunicacdes e outros
equipamentos industriais.” (MICROCHIP DSPIC33F FAMILY DATASHEET 206)

O dispositivo ainda é dotado de uma grande velocidade de processamento,

chegando aos 40 MIPS (milhdes de operacdes por segundo).
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2.1.2.1 - VISAO GERAL DO DSPIC 33FJ128MC706

A familia DSPIC33F emprega uma poderosa arquitetura de 16 bits que integra
as ferramentas de controle de um microcontrolador e as capacidades computacionais
de um Processador Digital de Sinais (DSP). O resultado funcional € ideal para
aplicacdes que se baseiam numa computacao repetitiva de alta velocidade.

As principais caracteristicas do dispositivo sdo (MICROCHIP DSPIC33F
FAMILY DATASHEET 206):

¢ Possui 64K de memoria flash.

e Até cinco interrupcdes externas.

e Até 9 timers de 16 bits.

¢ Dois mdédulos de comunicacdo SPI, Serial, I2C, CAN, ECAN, DCI.

e Dois médulos de A/D de 10 bits ou 12 bits, com velocidades maximas de 2,2

Msps e 1 Msps, respectivamente.
¢ Controle do PWM, até 8 canais independentes ou 4 complementares.

e Até 85 portas programaveis de entrada e saida.
2.1.2.2 - PINAGEM

A figura abaixo ilustra a pinagem do pic. Abaixo serdo descritas alguns dos principais.
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Figura 2.3 — Pinagem do microcontrolador (MICROCHIP DSPIC33F FAMILY DATASHEET 206).
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e PWMxH/PWMXxL — Pinos responsdveis pela saida do PWM em polaridade alta
(High) e baixa (Low). Podem ser complementares, 4 saidas, ou independentes,
8 saidas.

e RXY - onde X assume valores de A a G, e Y assume valores de 0 a 15, e as
portas podem ser definidas como entrada e saida.

® Vdd, Vss — Alimentacdo e terra, respectivamente.

e Vref+, Vref- — Tensdes de referéncia para o conversor A/D, positiva e
negativa, respectivamente.

e ANX - onde X assume valores de 0 a 15, entradas analdgicas.

e UxRX, UXxTX - onde x assume os valores de 1 a 2, pinos de transmissao e

recep¢ao via UART ( comunicagdo serial).
2.1.2.3 - AJUSTE DA VELOCIDADE DE OPERACAO

Para se ajustar a velocidade desejada de operacdo do dispositivo, a equacao

abaixo € utilizada:

M
Fose = Fiy (Nl*Nz) (2.1)
PLLDIV +2
( ) (2.2)

F. =
»C "N (PLLPRE +2)(PLLPOST +1)
Onde M, N1 e N2 sao reescritas logo abaixo. PLLDIV, PLLPRE e PLLPOST

sdo constantes que podem ter os seguintes valores:

PLLPOST - 4 valores (2 a 8)
PLLPRE - 32 valores (2 a 33)
PLLDIV - 512 valores (2 a 514)

Através dessas configuracdes, pode-se fazer com que o microcontrolador
chegue até a 40 MIPS.

No projeto, as seguintes configuracdes foram usadas:

Fin = 10000Hz (cristal), PLLDIV = 30, PLLPRE = 0, PLLPOST = 0.
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Sendo assim, utilizando os valores em 2.2, é obtida a seguinte freqiiéncia:

F 30+2)
e (0+2)(0+1)
E sabido também que:
F, = % =40MIPS (2.3)

Sendo essa a velocidade em que o pic foi configurado para o projeto.

2.1.2.4 - RECURSOS UTILIZADOS

Apesar da grande diversidade de periféricos disponiveis, nem todos foram
utilizados. A seguir serd descrito, detalhadamente, o modo de operag¢do dos principais

periféricos utilizados.

e Conversor A/D

A conversao A/D desempenha um papel fundamental no controle digital.
Como dito anteriormente, é necessario que seja feita a digitalizacdo do sinal analégico
adquirido do sistema para que esse possa ser controlado. Se a conversdo nao for feita
de forma correta, as varidveis de controle serdo afetadas de forma diferente do
esperado gerando um sinal de saida ndao condizente com a referéncia. O médulo de
conversdao A/D pode ser configurado para 10 ou 12 bits. Neste trabalho foi utilizada a
conversdo de 12 bits.

Para se configurar o conversor A/D as seguintes etapas devem ser

estabelecidas:

o Selecionar os pinos das portas para as entradas analdgicas desejadas
(ADxPCFGH<15:0> ou ADXPCFGL<15:0>).
o Selecionar a referéncia de voltagem para que fique de acordo com os

valores das entradas analdgicas (ADxCON2<15:13>).
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o Selecionar o clock da conversao analdgica para que essa seja
compativel com o clock do processador (ADxCON3<5:0>).

o Determinar quantos canais de S/H serdo utilizados (ADxCON2<9:8> e
ADXxPCFGH<15:0> ou ADxPCFGL<15:0>).

o Selecione a seqiiéncia de conversdo/amostragem apropriada
(ADXCON1<7:5> ¢ ADxCON3<12:8>).

o Selecionar a forma com que os dados serdo mostrados
(ADxCON1<9:8>).

o Habilitar o conversor (ADxCON1<15>).

Uma caracteristica bastante interessante do moédulo conversor sdo as quatro
formas diferentes de se armazenar o valor digitalizado. Sao elas, fracdo com sinal,
fracdo sem sinal, inteiro com sinal e inteiro sem sinal. Por razdes que serdo discutidas
no préximo capitulo, a forma do dado serd fragdo com sinal. Tal representacdo gera
um nimero cujo valor fica entre -32768 a 32768, ou seja, ponto fixo em formato
S.0.15.

Outra funcionalidade muito util do recurso € a capacidade de sincronizar o
conversor com o médulo PWM. Dessa forma, pode-se iniciar o conversor A/D num
momento determinado pelo contador do outro periférico. A grande vantagem € poder
se adquirir o sinal no momento em que a chave estiver no seu tempo morto, ou seja,
momento que nao hd o chaveamento. Garantindo que ndo haja saturacdo da varidvel

por um valor transitério de tensdo.

¢ Timer e Interrupcao

Este recurso, presente na quase totalidade dos microcontroladores, € utilizado
para gerar uma base de tempo fixa para o programa. O timer € um contador de 16 bits
que € zerado apds atingir o valor para o qual ele foi configurado. No sistema de
controle do inversor, o timer foi usado para gerar a base de tempo para algumas
fungdes do firmware de controle.

A interrup¢do € um recurso do hardware que indica que algum evento ocorreu.
Esse evento pode ser de qualquer natureza, como por exemplo, a finalizacdo da

conversao A/D ou um tempo especifico tenha decorrido. Uma vez sinalizado o evento,
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pode-se escolher interromper a rotina principal e executar outra rotina de codigo toda
vez que a interrupg¢do for gerada.

Essa interrupcdo pode ser gerada por vdrias fontes internas ou até externas. Os
vérios recursos do DSPIC podem gerar interrup¢des em circunstancias especificas para
que o cddigo entdo atenda a certas exigéncias, e depois retornar a rotina principal de
execucao.

As interrupgdes sdo atendidas com prioridade. A cada interrup¢do gerada por
um dado periférico € atribuida uma prioridade. Esse grau de importincia pode ser
também alterado, configurando-se manualmente a ordem na qual elas serdo atendidas.

No sistema dessa dissertacdo a interrup¢ao de timer é configurada para gerar
um tempo desejado para o a criacdo do comando delay, como dito anteriormente. A

equacdo para o cdlculo do tempo da geracdo da interrupgao é:

Rl = o tempo (2.4)
PRESCALE

Onde PRI € o valor a ser programado o periodo do timer 1 para que ele conte o
tempo desejado, Fcy € o nimero de operagdes por segundo do dispositivo,
PRESCALE ¢ o valor que pode ser programado para se atingir valores especificos e

tempo € o valor, em segundos, que se deseja.
e PWM

Este periférico € bastante ttil para a aplicacdo. A familia de controle de
motores tem este periférico em todos os modelos. O médulo PWM € composto por até
8 canais independentes, ou 4 em modo complementar, 4 razdes ciclicas programaveis,
geradores de tempo morto, sincronizagdo com o conversor A/D e outras funcdes
adicionais.

A base de tempo do PWM ¢ gerada por um registrador chamado PTMR. Esse
registrador de 15 bits pode contar em ordem crescente, decrescente ou ambos,
dependendo do modo de funcionamento. O periodo € definido pelo registrador
PTPER.

O valor do registrador € calculado através da equacao:
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Foy -1 (2.5)
F s (PTMR * PRESCALE)?2

PTPER =

Como a freqiiéncia desejada do PWM ¢€ de 25 kHz, podemos calcular o valor
de PTPER, usando (2.5). Dessa forma:

40000000

PTPER = ——
25000.1.2

1 — PITPER=T799

Quando PTMR e PTPER se igualam em valor, a polaridade do sinal é trocada.
Existem 4 modos de contagem do timer, free running, single shot, continuous
up/down e double update. Este projeto faz uso do modo, continuous up/down, que sera
descrito em detalhes.
Neste modo, a base de tempo conta de forma crescente até atingir o valor
programado e depois decresce até zero, gerando uma onda triangular. Quando o valor
do timer se iguala ao periodo, o sinal gerado inverte a polaridade. No caso a inversdo

ocorre duas vezes por periodo. A operacdo € ilustrada na figura abaixo.

Periodo/2

Periodo

Figura 2.4 — Funcionamento do PWM.

O modulo foi configurado para ter saidas complementares, dessa forma, a saida

de polaridade alta (PWMxH) € oposta a de polaridade baixa (PWMxL).
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e MPLAB

Para gerar e desenvolver o cédigo do programa e também para se gravar o pic,
utilizou-se o ambiente MPLAB em conjunto com o compilador C30, da MICROCHIP.
O programa e a ferramenta sdo de uso gratuito e recomendado pelo fabricante. Todos
os registradores e fun¢des mostradas acima correspondem ao MPLAB, podendo ndo

ser compativeis com outros ambientes de desenvolvimento.
2.1.3 - CIRCUITOS DE POTENCIA

Neste trabalho, os sinais de tensao de saida e corrente do indutor sdo utilizados.
Os sensores responsdveis pela aquisi¢ao desses sinais sao conectados segundo a figura
2.5. Na figura podemos ver que o local onde a corrente e a tensdo sdo amostrados tem
seus valores nominais de operacdo. A corrente do indutor € amostrada no ponto
indicado e a tensdo de saida é amostrada no capacitor de filtro, também indicado. O
sinal de entrada é gerado pelos IGBTs, modulando o sinal do barramento continuo

para o mostrado na figura.
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Figura 2.5 — Posi¢do dos sensores de corrente e tensdo .

Esses valores ndo podem ser inseridos no microcontrolador, uma vez que
danificariam o mesmo. Dessa forma os mesmos devem ser condicionados
adequadamente para que eles sejam inseridos nos conversores A/D do dispositivo de
processamento.

Para se controlar os sinais de diversas amplitudes presentes no inversor, sao

necessdrias etapas indispensdveis que serdo detalhadas adiante.
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2.1.3.1 - CIRCUITO DOS GATE DRIVERS

Para se interligar o sistema de controle a parte de poténcia € necessdrio o uso
dos chamados gate drivers. Esses dispositivos sdo 0s responsdveis por acionar os
IGBTs. No sistema proposto foram utilizados dois médulos da SEMIKRON modelo
SKHI 23/12 (SEMIKRON SKHI ISSO 23/12/02 DATASHEET 2005).

Algumas das principais caracteristicas do mesmo sao:

o O médulo comanda dois transistores de forma independente
o Prevé o intertravamento para a operagao em um unico braco.
o O modulo comanda IGBTSs com tensoes de até 1200V.

o Gera o tempo morto desejado dentre um niimero de opcdes.

o Compativel com tensdes de entrada de SV e 15V.

o Protecdo de curto circuito através do monitoramento de VCE.

o Isolacdo através de transformadores e ndo opto-acoplador.

o Monitora tensOes para que o valor permane¢a acima de 13V.

ALIoL 9

R M

Figura 2.6 — Diagrama do circuito do Gate Driver (SEMIKRON SKHI ISSO 23/12/02 DATASHEET
2005).
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2.1.4 - CIRCUITO DE AQUISICAO E CONTROLE

Para que os sinais sejam realimentados e processados é necessdrio que eles
sejam condicionados para tal. Os sinais de tensdo e corrente precisam estar em valores
condizentes com os requisitos desejados pelo dispositivo de processamento. Para que
isso seja realizado, dois circuitos distintos sdo responsdveis por tratar os sinais de
tensdo de saida e a corrente do indutor e fazer com que suas caracteristicas sejam

compativeis com o desejado pelo DSP.
2.1.4.1 - MALHA DE TENSAO

O circuito de condicionamento para a malha de tensdo é composto basicamente
por um divisor de tensdo, amplificador de instrumentacdo, amplificador de isolacdo e
circuito de offset. Os divisores de tensdo diminuem a amplitude do sinal para que ele
se enquadre nos niveis desejados, no caso 5V. O amplificador de instrumentagdo
diminui o nivel de ruido do sinal, eliminando as harmonicas de alta freqii€éncia. O
amplificador de isolagdo ISO124U opera da seguinte maneira (BURR-BROWN
ISO124U DATASHEET 2003):

“O amplificador de isolacio ISO124U wusa uma entrada e uma saida
galvanicamente isoladas por capacitores de 1pF construidos em encapsulamento
plastico. A entrada € a razdo ciclica modulada e transmitida digitalmente através da
barreira. A se¢do de saida recebe o sinal modulado, converte de volta para analdgico e
remove o ripple herdado da modulagdo. As se¢des de entrada e saida sdo fabricadas, e
entdo, mediante ajuste a laser, sdo excepcionalmente casadas. As secdes sdo entdo
montadas em lados opostos com os capacitores de isolacio montados entre as duas
secoes.

O circuito de offset € responsdvel pelo translado do sinal, impedindo que o
mesmo tenha valores negativos, fato que nao aceito pelo microcontrolador.

O circuito € ilustrado abaixo.
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Figura 2.7 — Circuito para condicionamento da tensao.

Para se ajustar os valores maximos e minimos do sistema de condicionamento
da tensdo, foi considerada uma tensdo de pico maxima de 270V. Uma vez que o valor
nominal de operacdo é de 127V RMS, ou 179,6V de pico, ndo se pode esperar que
estes valores oscilem proximo desse valor de saida. Considerando uma variag¢do de até
50%, € garantido que o sinal ndo seja saturado e o mesmo, inserido no
microcontrolador, ndo sera condicionado incorretamente. Dessa forma o valor de

operagcao maximo e minimo da tensao situa-se entre 0 e 270V.
2.1.4.2 - MALHA DE CORRENTE

Para a aquisicdo da corrente, foi usado o sensor de efeito Hall LASSP. O sensor
possui isolamento galvinico e pode ler valores de até SOA. Possui uma relagdo de
leitura de 1:1000, ou seja, 1 ampere lido no sistema de poténcia é visto como 1
miliampere na saida do sensor. Na saida do mesmo é colocado um resistor de carga
visando converter o sinal de corrente em tensdo. Foi utilizado um resistor de 80 ohms.
Além do sensor, foi usado um resistor varidvel de 10 kQ para ajuste de ganho,
permitindo a adequagdo ao nivel de entrada analégica do DSPIC situado entre O e

2,5V, e um resistor de 1 KQ para ajuste de offset do sinal, como mostrado na figura

2.8.
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Figura 2.8 — Circuito para condicionamento da corrente.

De forma semelhante ao sistema de condicionamento de tensdo, sdo esperados
valores méaximos para a corrente do indutor, que serd realimentada. O sensor de
corrente possuiu uma janela para passagem do condutor que transporta a corrente a ser
medida, o que permite a variacdo do nimero de espiras, e conseqiientemente do ganho
do sensor. Como a corrente nominal do sensor é de 50A e foram usadas 3 espiras, a

corrente maxima projetada para o indutor de saida serd 50/3 = 16,67A.

2.2 - MODELAGEM

Foram consideradas as seguintes especificacdes para o mddulo inversor

utilizado no trabalho:

o Poténcia ativa maxima de saida = 1300W.

o Tensdo de entrada do barramento — V;, = 311V.
o Tensdo de Saida Vo = 127Vrums AC.

o Freqiiéncia da tensdo de saida — 60Hz.

o Freqiiéncia de chaveamento — 25 kHz.

o Taxa de distor¢ao harmonica total da tensdo de saida — TDH<5%.
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2.2.1 - FILTRO LC DE SAIDA

O filtro de saida tem a importante funcdo de retirar as componentes harmonicas
produzidas pela modulacio PWM da tensdo de saida. A norma CEI/IEC 61000-3-2
indica que a taxa de distor¢do harmonica total da tensdo de saida de inversores ndo
pode exceder a 5%. Além disso, para alimentacdo trifisica, tolera-se um
desbalanceamento entre as fases de 3 a 6%. No que se refere a freqii€ncia, tem-se um
desvio maximo admissivel de +0,5Hz (em torno de 60Hz), com uma maxima taxa de
variacao de 1Hz/s.

Conforme (Praca 2006), o calculo do filtro € feito através da equacao:

fo=—F— (2.6)

[l
|—h
—ebhied -

Figura 2.9 — Filtro LC de saida.

A configuracdo da figura nos mostra um filtro LC chamado passa-baixa. Neste
caso, as harmonicas de baixa freqii€ncia irdo passar pelo filtro quase sem atenuagdo,

enquanto as de freqiiéncias mais altas irdo ser atenuadas drasticamente.
2.2.1.1 - INDUTANCIA DE SAIDA

A figura 2.9, representada abaixo:
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Figura 2.10 — Circuito equivalente para o indutor (Praca 2000).

Observando a figura acima, e usando a lei das malhas da tensdo, podemos dizer

que a tensdo no indutor do filtro de saido no pico de tensao € dada por:
VL = ‘/in _‘/()\/5 (2'7)

V, =311-127.1,4142=131,39

Sabe-se também que a tensdo em um indutor é definida por:

(2.8)

Al
vV, =—
At

Para que se determine o valor de Al, temos que primeiro fazer o estudo das

correntes que circulam no inversor. A corrente de saida é definida por (2.9).

S
L ops = 7: (2.9)
I s =10,23A
Iopicn = IORMS \/5 (2 10)

I .. =14,43A

opico

Admitindo-se uma variacio de corrente mdxima de pico na saida do inversor, temos:
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Al =0,15.1 (2.11)

opico

Al =2,16A

A tensdo pulsada de entrada apresenta o dobro da freqiiéncia de chaveamento.

Isso resulta em um periodo duas vezes menor:

T = (2.12)

A variagdo do tempo (At ) depende da razdo ciclica (D) bem como do periodo

de chaveamento (Ts). Sendo assim:
At =DIT; (2.13)

Substituindo (2.7), (2.13) em (2.8), tem-se:

(v,-v,V2)=L, AT (2.14)

a)

Isolando-se L :

4 2.ALf, '

VA2
Fazendo D=m, 6 =2 encontra-se

(311—127.\5).0,577
T 2.2,16.25000

L, =701,98uH
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2.2.1.2 - CAPACITANCIA DE SAIDA

Para se calcular o valor do capacitor de saida, deve-se considerar que a
freqiiéncia de corte f. deve ficar uma década abaixo do dobro da freqiiéncia de
chaveamento (BARBI, MARTINS 2005).

Sendo assim:

= 2.16
I 0 (2.16)
Substituindo (2.16) em (2.6):
A > 1 (2.17)
10 27 L,C,

Elevando-se os dois lados da equagdo ao quadrado e isolando-se o termo Cy, obtemos:

C >; (2.18)

P2
L,

&3
f 10

1

C, 2

701,01.10° (2”2500())2

10
C, 258uF

Por uma questdo de disponibilidade, foi utilizado um capacitor de 60 4F , o

que ainda satisfaz as condi¢Oes especificadas pelos resultados oriundos da equagdo

(2.18).
2.2.2 - CALCULO DO NUCLEO DE SAIDA

Para o dimensionamento do niicleo a ser utilizado no projeto, deve-se
estabelecer alguns parametros previamente, tais como a miaxima densidade de fluxo
magnético (B = 0,3T), a maxima densidade de corrente (J = 450A/ cm?®) e o fator de

ocupacdo do enrolamento do indutor (K = 0,7). Sabendo-se dessas constantes é
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possivel calcular o pardmetro fundamental para dimensionamento do nucleo, que é o
produto das areas efetiva da perna central do ntcleo e da janela do mesmo onde fica

situado o enrolamento. Para isso, usa-se a equagdo abaixo:

L (1,.,) 10*
A _ S \Topico] "7 2.19
Ay KBJ ( )
701,98.10°° (14, 43)2 10*
AEAV =
0,7.0.3.450

AA, =15,46Tcm’

Baseado no resultado acima foi escolhido o nicleo EE-65/33/26. Este ntcleo

possuiu uma drea efetiva da perna central A, =5,32cm’.

O numero de espiras para compor o indutor pode ser obtido através da equagao:

N:[Lf (Iopico)lo J (220)

e

N 701,98.10™.(14,43).10*
B 0.3.5,32

N =64 espiras

Para minimizar as perdas devido ao efeito skin, calcula-se a profundidade de

penetracgdo (3). A 100° C, essa é dada por:

0= (2.21)
N
5o 7.5
\25.10°
0=0,0474cm

Entéo, o didmetro miximo do condutor a ser utilizado é dado por:
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D, < 20
D, < 0,0948cm

Conforme a tabela AWG de fios esmaltados, foi escolhido o fio 18AWG. A

area da secdo de cobre € definida por:

SCU:IOﬂ (2.22)
J
10,23

S ==

U450

Scy =0, 02273cm?

A quantidade de fios em paralelo a serem utilizadas é dada pela equagao:

Nep = Ser (2.23)
SCE
~0,02273
00,0082
N, =3 fios

Onde S, ¢ a se¢do do condutor.

A equagdo que define o tamanho do entreferro (g) € mostrada em (2.24):

2 2
gz[—N 4,410 ] (2.24)

L,

Em que ( u, =4rl ()‘7) ¢ a permeabilidade magnética do vécuo.
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[ 64%.4.3,1415.107.5,32.10
701,01.10°°

g =0,39cm

O fator de ocupagdo (Kqc,p) determina a ocupagdo maxima da janela do nicleo.
Adota-se que esse fator deve ser menor que 0,7 para uma boa margem de seguranca. A

equacao (2.25) mostra o célculo deste fator.

K,.,= N NepSex. ']ZWCP'SCE (2.25)
K - 90.3.0,0082

v 5.48
K =0,287

ocup

2.2.3 - ESFORCOS NOS SEMICONDUTORES

A determinacdo da corrente média nos interruptores, assim como dos diodos
em antiparalelo sao parametros usados para a determina¢do do modelo do IGBT a ser
usado. A equagao (2.26) define a corrente média num periodo de comutacio que passa

pelo interruptor.

Imd

A}

1 DT
= [ 1,,i,5en(®)at (2.26)
0

No qual D =m,sen(6).

V3

I, = ZL Ilopimsen(t?) (m,sen(6))dt
T 0

I, =2,081A

Para a corrente média do diodo em antiparalelo, tem-se:
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(1-D)T

I, _1 j 1,,..sen(@)dt
T 0
I, :L]‘I - sen(H)(l—m sen(é’))dt (2.27)
g e a
1, =4,728A

Com base nos valores calculados acima, podemos determinar o melhor IGBT
que seja adequado ao projeto. Foi escolhido o BSM 50 GB 120 DN2 por motivo de

disponibilidade. O dispositivo satisfaz, com tranqiiilidade, as especificagdes.

2.2.4- MODELAGEM MATEMATICA DO INVERSOR E DO
SISTEMA DE CONTROLE

Em funcdo da dificuldade em aplicar métodos convencionais na modelagem de
circuitos com dispositivos de comutagdo, o método de espaco de estados médio sera

usado (VUTHCHHAY, BUNLAKSANANUSORN 2008).

O método de estado de espago médio consiste de trés estagios:

1. Formular as equagdes de espago de estados para cada subintervalo do periodo
de chaveamento.

2. Obter uma equacgdo de espaco de estados tnica através média das equagdes dos
subintervalos.

3. Inserir uma perturbacdo de pequeno sinal e obter uma equagdo de espago de
estados médio linear, a partir da qual varias funcdes de transferéncia possam
ser determinadas. Uma vez que a técnica de espacgo de estados médio € baseada
em matriz, todos os passos serdo realizados de forma matricial, o que facilita o

processo de modelagem.

O comportamento médio do conversor é dado sobre um periodo de chaveamento,

assim:
D) _ Ax()+ Bu(r) (2.28)
dt
y(t) = Cx(t) + Eu(t) (2.29)
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A varidvel x(t) representa a corrente no indutor e a tensdo no capacitor do
conversor. Normalmente a varidvel u(t) é compostas por uma varidvel de entrada,
corrente ou tensao, uma varidvel de saida e um sinal de controle como a razao ciclica.

As equacgoOes (2.28) e (2.29) ndo sdo lineares e podem ser linearizadas através
da insercdo de uma perturbacido de pequeno sinal, assim as varidveis ficam compostas

por um valor médio mais uma perturbagdo de pequeno sinal como a seguir:

x=X+x (2.30)
y=Y+y (231)
u=U+u (2.32)
d=D+d (2.33)

Onde o simbolo ( ~ ) representa uma perturbacdo de pequeno sinal.
De acordo com (VUTHCHHAY, BUNLAKSANANUSORN 2008),
substituindo (2.30), (2.31), (2.32) e (2.33) em (2.28) e (2.29), e desconsiderando os

termos constantes e de segunda ordem, temos:

d x(t)

= Ax(t)+Bu(t)+ B, d(t) (2.34)

y(6)= Cx(t)+ Eu(t)+ E, d(t) (2.35)

Aplicando transformada de Laplace em (2.36) e (2.37), podem-se encontrar as

fungdes de transferéncia de pequeno sinal para o conversor como a seguir:

u(S)

kS)=USI—Ay434(SI—Ay*QJ ’ (2.36)
d(s)
- , L u(s)
y@)=BXﬂ;A)zg+@ c(m—A)lg+EJ ) (2.37)
d(s)
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Baseado no modelo de equacionamento descrito, a modelagem matemaética do
indutor para as malhas de tensdo e corrente serdo obtidas.

A figura a seguir mostra o circuito equivalente para a modelagem do inversor.

i
e Ly —

"’id@—') c §R0

Re

i

+Vo

Figura 2.11 — Esquema do inversor para modelagem.

Na figura é importante evidenciar que a tensdo de entrada v; estd modulada em
trés niveis, dispensando a representacdo das chaves que fazem a modulacdo da tensdo

continua de entrada oriunda do barramento.

A partir da figura, podemos dizer que as equacdes de estado que regem o
funcionamento do inversor sao:

ﬂz_(RﬁchiL_V_urﬂJrﬁ (2.38)
dt L L L L
de Lk (2.39)
dt C C
y= By RV (2.40)
R.+R ) R
R, R +R,
RC

Inserindo as perturbacdes de pequenos sinais e considerando somente os

termos de primeira ordem:

in(t) _~(R,+R) () ve(®) , DT(0) , vd(®) | Rei,(®)
dt L L L L
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dve (1) _i,(1) _i,(0)

d ~ C L

_ RCROZL (t) + Ro‘jc (t)
R.+R,  R.+R

(2.42)

v, (1)

(2.43)

Dessa forma, substituindo e escrevendo as equacdes no modelo matricial,

obtemos:
ird o ﬁi(t)
i{lf(t)}=A.[iL(t)}+B. 0 (2.44)
dt | v.(1) 7.(t) ’
d(1)
- V(1)
ﬁo(z)zc{fL(l)}E. 0 (2.45)
Ve (1) -
d(t)
Sendo que:
[ (R+R) 1
A 1L C
— 0
. C
d R v
ol L L1 L
0 — 0
i C

C_ RCRo Ra
R.-+R, R.+R,
E=[0 0 0]

Substituindo as varidveis de espaco do inversor nas equacoes (2.38) e (2.39) temos:
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v (5)

Fm} [(s1-a)'B | [(s1-4)'B,| [(s1-4)"B,]| » 0.46)
ves ] |[(s1-a)"B | [(st-a)'B,| [(s1-4)"B,] ||
’ )
_V"(S)_
v;(S)z[C(SI—A)" B +E C(SI-A) B +E C(si-A) B‘/+Ed:| i;(S) (2.47)
d(S)

Partindo das equacdes acima, podemos encontrar as equacdes que serdo usadas
no modelo matematico do controle para a compensacdo do sistema. A arquitetura do

sistema € mostrada na figura 2.12:

Z{s)
io(s)
i ; i(s), 4 i :
Vet # | Pl i1 (®) pri |90 K Vit ﬁ LS il(s) é Vals)

Figura 2.12 — Arquitetura completa do sistema.

Na figura 2.12, o termo Z,(s) representa qualquer carga. Redesenhando a figura

para um modelo mais simples de ser equacionado, obtemos:
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Figura 2.13 — Arquitetura do sistema de controle.

Na figura 2.13 os termos G1 e G2 representam as equacOes para as malhas
fechadas serdo definidas, PI sdo os compensadores a serem projetados para a malha de
tensdo de corrente e Kc e Kv sdo os ganhos do sistema de realimentacgdo.

Para obtermos a equacdo da malha de tensdo, obteremos uma equagdo
intermedidria para facilitar os cdlculos. Dessa forma, utilizando o método de variaveis
de espaco de estados médio, para obtermos a equacdo da realimentacdo interna e a

auxiliar para a realimentacdo externa, escrevemos:

v, (s) -1

= =C(SI-A)" B 2.48
i) ( ) B, (2.48)
;(S) -1

L =(SI-A)" B 2.49
i) ( ) B, (2.49)

Dessa forma, substituindo-se os termos e rearranjando as equacdes, temos que:

v(s) S(CvRR.)+VvR
d(s) S’[CL(R.+R)]+S[CL(R.+R)+CR (R +R )|+(R_+R)

(2.50)
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Que € a equacdo intermedidria para o cdlculo da equacdo para o cdlculo do
compensador para a malha de tensao.

Tem-se que:

0,(s) v,

L — (2.51)
d(s) SL+(R.+R))

Que € a equacdo para o célculo do compensador para a malha de corrente.
Para obtermos a equacdo a ser compensada para a malha de tensdo (2.52),
substituiremos a equacdo (2.51) em (2.50) isolando o termo d(s). Dessa forma temos a

equacdo para a malha de tensdo:

v (s) S*(LCRR.)+SLR +R (R, +R.)
= — " (2.52)
i(s) S'[CL(R.+R)]+S[CL(R.+R)+CR (R.+R)]+(R.+R)
Substituindo os parametros nas equacdes, de acordo com a tabela 2.1, obtemos:
Tabela 2.1 — Pardmetros do Inversor.
Parametro Valor
Vi 311 [V]
RL 0,1 [Q]
L 700[uH]
C 60[uF]
Rc 0,1[Q]
R, 12,5[Q]
v,(s) 1, 633x107°S +2,721S +777,5 (2.53)
1,(s) 0,0001646S> +0,0002402S +43,6 '
i(s) 311 (2.54)

d(s) 0,0007S+0,2

Sendo essas as equagdes das malhas de tensdo e corrente, respectivamente.
Essas fungdes sdo representadas no dominio continuo. Para que as mesmas sejam
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utilizadas no sistema discreto, elas devem ser convertidas para o dominio z e assim
serem discretizadas. Para isso, utiliza-se a funcdo C2D do MATLAB. Dessa forma

podemos exibir as equagdes discretizadas.

7,(z) _ 0.099206(z +2.332)(z —0.9943)
i, (2) (z°—1.988z+0.9971)

(2.55)

i.(z)  8.8604

AS2. (2.56)
d(z)  (2-0.9943)

2.3 - RESULTADOS DE SIMULACAO

A fim de validar os calculos realizados, o sistema foi simulado e os resultados
de sdo utilizados para comparacdo posterior com os resultados experimentais. O

sistema foi simulado no PSIM. O esquema de simulagdo € ilustrado abaixo:

DIJXDZ

DSZ‘SDAE NV HFX NV ﬁg

Sinal de Chaveamento

“
=]
I
[y
ebien

Do

Figura 2.14 — Esquema de simulacdo do inversor para carga linear.

No esquema representado na figura 2.14 evidencia-se a amostragem dos dois
sinais de controle. Os sinais da corrente no indutor e a tensdo de saida sdo captados e
realimentados para efeito de controle, sendo a corrente um estado interno e a tensdo a
varidvel a ser controlada. A carga, neste momento, € linear. E importante notar
também que o chaveamento dos transistores € feito de forma complementar, ou seja, o
sinal de uma chave é o complemento da outra, sendo que a soma de ambos os sinais

resulta na totalidade da razdo ciclica.
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Figura 2.15 — Esquema de simulagao - Controle.

No esquema de controle, mostrado na figura 2.15, € interessante observar os
elementos de limitacdo na saida dos controladores PI. Esses elementos simulam a
saturacdo do sinal, representando os valores mdximos que os controladores podem
assumir. A inser¢do do elemento de saturacdo evita que os valores atinjam niveis
impraticaveis no mundo real, seja em valores reais ou digitais.

Além de impedir a extrapolacdo dos valores admissiveis para a varidvel na
implementagdo, a saturagdo do primeiro compensador implica no limite de corrente do
indutor para a aplicacdo, fornecendo uma protecdo natural contra sobrecarga ou curto-
circuito. A saturacdo do segundo compensador implica também os limites admissiveis
a excursdo da razao ciclica aplicada nos interruptores.

Os parametros utilizados na simulagdo estdo relacionados na tabela 2.2:

Tabela 2.2 — Parametros da simulac@o.

Parametro Valor
Indutor 700pH
Resisténcia Interna do indutor (valor medido) 0,1Q
Capacitor 60uF
Carga 12,50
Carga nao linear — Retificador monofasico C=di0wt
Fator de crista = 1,42
KP — Malha de Tensao 3,03
KI — Malha de Tensdo 11223
KP — Malha de Corrente 6,8
KI — Malha de Corrente 21276
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Para os parametros da simulacdo em tempo continuo, foram repetidos os
ganhos utilizados em (COELHO 2000). Os valores sdo os mesmos, uma vez que O
sistema foi baseado desde o principio no trabalho citado. Os resultados serdo
comparados com os oriundos do controle digital. Na referéncia citada, os circuitos de
controle e compensadores, implementados de forma analégica, sdo ilustrados na figura

2.16.
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Figura 2.16 — Circuito de aquisi¢@o, condicionamento e compensadores de (Coelho 2000).

Os resultados a seguir foram obtidos para um modelo de controle em tempo
continuo. Os resultados obtidos sdo comparados com os de verdadeiro interesse deste
trabalho, os oriundos do controle em tempo discreto. Também sdo exibidos os gréficos
das contribui¢des das dez primeiras harmonicos, assim como os valores de THD, da
tensdo e corrente de saida do sistema.

Trés casos sdo simulados. O primeiro utilizando uma carga linear de 12,5Q
para atingir a poténcia nominal de 1300W. A figura 2.17 mostra os gréficos da tensdo
de referéncia (Vref), da tensdo de saida (Vo) e da corrente na carga (lo). Pela figura é
possivel perceber como a tensdo de saida acompanha a referéncia imposta. Na figura

2.18 é mostrada a contribui¢do das dez primeiras harmonicas na tensdo de saida, onde
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a harmonica de nimero um, representa a frequéncia fundamental de 60Hz. A figura
2.19 ilustra o espectro harmonico para a corrente de saida. Para a tensdo de saida, foi
obtida uma THD de 0,1% e para a corrente 0,18%. Esses valores satisfazem a norma
IEC 61000-3-2, de até 5% de THD para tensoes de saida em inversores senoidais.
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Figura 2.17 — Resultado de simulag@o do sistema em tempo continuo com carga linear.
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Figura 2.18 — Espectro harmonico — Tensao de saida, carga linear.
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Figura 2.19 — Espectro harmonico — Corrente de saida, carga linear.

No segundo caso, uma carga com caracteristica nao linear € inserida, mostrado
na figura 2.20. Como carga foi usado um retificador monofésico, com filtro capacitivo
de 470uF e resisténcia de carga de 12,5Q, como ilustrado na figura 2.18. Nesta
situacdo € possivel perceber como o sistema se comporta recuperando de uma carga
com mesma poténcia da linear e fator de crista de 1,42. Para este caso, a THD para
tensdo de saida vale 0,5% e a corrente de saida mostra 62% de distor¢ao. Dessa forma,
pode-se concluir que o sistema consegue controlar a tensdo de saida mesmo em
condi¢des mais severas, como no caso do corrente com alta distor¢do, valor 12 vezes

maior que o indicado pela norma. A figura 2.21 mostra os resultados obtidos.

DlggDZ gEDl D2

T ] =c1 R :DD—\;
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dinal de Chaveamento

Figura 2.20 — Esquema de simulagio do inversor com carga ndo linear.
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Figura 2.21 — Resultado de simulag@o do sistema em tempo continuo com carga néo linear.
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Figura 2.22 — Espectro harménico — Tensao de saida, carga ndo linear.
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Figura 2.23 — Espectro harmonico — Corrente de saida, carga ndo linear.

Por dltimo é mostrado o comportamento dos sinais de saida quando a carga
sofre um degrau de 7A. Esse ensaio € utilizado para mostrar tempo de acomodagdo do
sistema frente a uma mudanga na corrente de saida. O resultado visto na figura 2.24,
mostra como a tensdo de saida acompanha a referéncia imposta, além de nao exibir
nenhuma alteracdo apds o instante do degrau de carga.

Como € visto nas figuras, os resultados sdo satisfatorios, considerando os
limites da norma citada. Especialmente nos casos de carga ndo linear e no degrau de
carga , o tempo de recuperacdo do sistema se mostrou bastante satisfatério.

No caso da carga ndo linear, ndo hd uma deformacdo visivel na curva
representativa da tensdo de saida. E possivel perceber que a deformagio causada pelo
pico de corrente, € restabelecida em um tempo inferior a 5% do periodo da onda.

No caso do degrau de carga ndo linear é possivel observar que a tensdao nao
sofre nenhuma modificacdo perceptivel, provando que a saida ndo se modifica mesmo

apods o sistema sofrer um aumento significativo no pico da corrente de carga.
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Alteracio da carga - Degrau de TA

Figura 2.24 — Resultado de simulag@o do sistema em tempo continuo com carga néo linear e degrau de

7A na amplitude.
2.4 - CONCLUSAO

No presente capitulo foram estabelecidas as exigéncias para um projeto de um
inversor e suas necessidades para um controle digital. Foram enfatizadas também as
caracteristicas do microcontrolador utilizado no sistema, suas particularidades,
recursos e as configuracdes necessdrias para que o mesmo realize o desejado para o
controle da planta.

Enfatizou-se a necessidade da modelagem para o dimensionamento adequado
dos componentes envolvidos, uma vez que a ndo adequacdo a poténcia desejada pode
vir a danificar elementos mal projetados. O equacionamento e quantificacdo dos
valores para o indutor e o capacitor de filtro, fazendo com que o mesmo rejeite
freqiiéncias indesejaveis a saida e ndo prejudique a principal componente de 60 Hz da
tensdo de saida.

E possivel perceber que o condicionamento dos sinais de realimentacio deve
ser muito bem realizado, uma vez que o valor oriundo desses serd controlado no
processador. Caso os valores ndo satisfacam condicdes estabelecidas pelo projeto, o
controle ndo atuard como desejado e o sinal poderd ndo condizer com a referéncia
esperada. Além do que, um erro no condicionamento pode vir a causar danos maiores
ao sistema de controle.
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CAPITULO 3
PROJETO DO CONTROLADOR EM DSPIC

3.1 - PROJETO DOS PARAMETROS DE CONTROLE

A fim de encontrar os compensadores a serem utilizados no projeto, as
equacdes discretizadas do sistema de controle, sendo elas (2.55) e (2.56), s@o inseridas
na ferramenta rltool do Matlab. As equagdes representam a relacio entre a varidvel de
saida pela de entrada em cada malha, o que é de fundamental interesse para atuagdo
dos compensadores. Como as mesmas ja estio no dominio discreto, ou seja, z
podemos utilizd-las diretamente para ajuste dos compensadores. Na figura 3.1

podemos ver a interface da ferramenta para ajuste dos compensadores PI.
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Figura 3.1 — Interface da ferramenta rltool do Matlab.
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Outro dado muito importante usado na ferramenta computacional € o ganho
das realimentacOes. Para obtermos estes valores devem-se relacionar os valores lidos
no processador, em ponto fixo, € os valores reais. Os valores maximos para tensdao e
corrente foram definidos, respectivamente, nos itens 2.1.4.1 e 2.1.4.2. Sabendo que a
representacdo dos valores no DSP € em ponto fixo Q15 e maior valor possivel nessa

representacdo é 2'° ou 32768, podemos definir os ganhos das malhas como sendo:

32768

= =1965 3.1

¢ 16,67 G-

K, =32708 _15; 36 3.2)
270

Onde K¢ representa o ganho de realimentacdo da malha de corrente e Ky representa o
ganho de realimentacdo da malha de tensao.

Para compensarmos o mesmo, usaremos o método de cdlculo presente na
ferramenta do Matlab, e baseado nos valores sugeridos pelo programa, pode-se fazer
um ajuste fino nos compensadores, manualmente, até que sejam encontrados os
valores para desejados.

Para gerar os valores iniciais, usou-se a ferramenta de sintonia de PID cuja
interface € mostrada na figura 3.1. O método usado pela ferramenta é o algoritmo de
Ziegler-Nichols em malha fechada. Apds a sintonia inicial e alguns ajustes manuais
para encontrar a melhor resposta e considerando um overshoot maximo de 30% para o
sistema, obteve-se a resposta ao degrau, para as duas malhas de realimentacdo,

mostrada na figura 3.2, e o lugar das raizes do sistema na figura 3.3.
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Figura 3.2 — Resposta ao degrau unitario para o sistema compensado.
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Figura 3.3 — Lugar das raizes para o sistema compensado.

Baseando-se nos valores obtidos nas curvas e ajustando-se manualmente para

um melhor resultado, os ganhos abaixo foram utilizados:
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K, =20

K, =2000
K, =400
K, =400000

Onde Kpy e Ky representam, respectivamente, o ganho proporcional e integral
para a malha de tensdo e Kpc e Kjc representam, respectivamente, o ganho

proporcional e integral para a malha de corrente.
3.2 - SIMULACAO COM CONTROLADOR AMOSTRADO

Para melhor entender a dinamica do sistema, o mesmo foi simulado com as
caracteristicas semelhantes as desejadas para a implementacdo no microprocessador,
ou seja, a amostragem e os ganhos foram usados na simula¢do para validar os
pardmetros de controle. A principal vantagem de se realizar essa operacdo € saber de
antemao como o sistema se comporta e comparar os resultados com os obtidos num
sistema real.

Nessa simulacdo, uma amostragem de 50 kHz foi adotada, utilizando um

sample and hold. A figura 3.4 ilustra o médulo de amostragem.

1
Iref
FH (4O
-1 - +
VoffsetPWM

Figura 3.4 — Esquema de utilizac@o do sample and hold para simular a amostragem.
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Na figura 3.4 € possivel evidenciar como opera o bloco de amostragem. Ele é
controlado por um gerador de clock que opera em 50 kHz. Dessa forma, a amostragem
fica condizente com o que ocorre no DSPIC. E interessante notar também as varidveis
amostradas. A corrente do indutor e a tensdo de saida sdo amostradas para fins de
controle, e a tensdo de referéncia é amostrada para condizer com as demais grandezas
da simulacdo, uma vez que o simulador nio gera a referéncia discreta, como serd feito
na parte experimental.

O sistema de amostragem em alta freqii€éncia, como neste trabalho, trds um
beneficio muito interessante, que € a reducao do ruido de alta frequéncia do sinal sem
a necessidade do uso do filtro analégico, como mostrado na figura 3.5. O uso do filtro
analégico € necessario para reduzir o riple inserido na corrente do indutor devido ao
chaveamento. Esse processo defasa o sinal, ndo permitindo assim que os dois sinais de
controle sejam amostrados em instantes iguais. A alta frequéncia de amostragem faz
com que o ruido do chaveamento nio seja visto no controlador, quando convertido
digitalmente. Isso pode ser visto na figura 3.6. E possivel perceber que a amostragem e
retencdo, efeito do sample and hold, o sinal ndo excursiona até o nivel mais alto, em
virtude do chaveamento. Dessa forma o sinal € visto com forma mais préxima de sua
componente fundamental. O processo de amostragem € feito duas vezes por periodo

de chaveamento, a 50 kHz, frente aos 25kHz da frequéncia de chaveamento.

IL(amostrado)

000 foome e b T S EETTEY SEEREE PR RPN SEEECT [EEPRE BEPRRY SRR SR S EEEET [EPPRE SEPRRE SRRRRS SR

-1.00 =
0.00 0.05 o010 015 020

Tempo(s)

Figura 3.5 — Filtragem do sinal mediante altafrequéncia de amostragem.
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Tempo (ms)
Figura 3.6 — Filtragem do sinal mediante altafreqiiéncia de amostragem — visualiza¢do ampliada.

O sistema simulado foi representado em PU. Nesta notacdo, as grandezas sdo
representadas em valores entre 1 e -1. Ou seja, os valores estdo contidos no intervalo
das unidades. Essa representacdo € valida para a tensdao e corrente. Para a tensdo, o
valor que corresponde a unidade € o valor mdximo a ser mensurado, no caso 270V.
Para levar a grandeza a representacido desejada é dado um ganho de 1/270 para que a
mesma quando em valor maximo corresponda a unidade. Para a corrente, o valor
maximo de representacdo, que em PU serd 1, é 16,67A. De forma semelhante a tensdo,
a corrente € dada um ganho de 1/16,67 para que a mesma represente 1. Quando a
representacdo indicar -1, os valores negativos das grandezas sio indicados.

A vantagem dessa representacdo é que podemos tratar o erro da melhor forma
possivel, sendo ele positivo ou negativo, atuar no controle do sinal, e depois apenas
ajusta-lo aos niveis desejados. Esse ajuste pode ser visto na figura 3.4, quando se faz
um offset do sinal oriundo da malha de corrente, para que o mesmo esteja condizente
com os valores de operacdo do DSPIC.

Convertendo todas as unidades do sistema para PU, estamos simulando o
sistema em ponto fixo formato Q15, pois todos os valores serdo representados entre -1
e 1, mesma representacio do formato desejado. A unica diferenca entre a

representacdo da simulacdo e o cédigo implementado no microcontrolador, é que no
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ultimo os valores serdo mostrados como inteiro, onde 1 € representado como 32767 e
-1 é representado como -32768. Essa representacdo serd mostrada mais adiante. Dessa
maneira, podemos dizer que os resultados aqui obtidos sdo os resultados esperados no
experimento.

Para representar o inversor em si, 0 mesmo esquema mostrado na figura 2.14
serd utilizado para a simulacdo da carga linear, e o esquema da figura 2.20 &
novamente utilizado para a simulacio da carga ndo linear.

O sistema de controle foi mostrado em parte na figura 3.5. Adiciona-se ao
esquema a geracdo da sendide de referéncia, via gerador de onda analdgico e a
amostragem ¢ mostrada na figura, e posterior comparagdo para geracao do sinal de

chaveamento, como mostrado abaixo.

Barramento

Filtro
oC

LC

720

ES

g0

25000 @800
0

Sinal de controle

Figura 3.7 — Geragdo do sinal de chaveamento.

O mais importante a se inferir da figura acima sdo os valores representados
pelo bloco gerador de onda triangular e o bloco limitador. Esses valores sdo os
mesmos representados no DSPIC. Eles sdo calculados de forma a condizer com a

representacdo interna do dispositivo. No caso, a triangular variando de 0 a 800
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representa o ciclo completo de trabalho, e 800 indica que a onda estd sendo gerada
numa frequéncia de 25 kHz, como mostrado em 2.1.2.4, item PWM. O limitador,
variando entre 80 e 720, garante que a razdo ciclica esteja entre 10 e 90% de seu
maximo. Isso garante a seguranca do sistema, uma vez que ndo ha como os valores
estarem diferentes dessa faixa. Dessa forma, pode-se garantir que o mesmo estard com
os valores de poténcia fixados.

Para os parametros de controle, foram usados os valores obtidos no item 3.1.,

como mostra a tabela 3.1.

Tabela 3.1 — Parametros de controle para o sistema amostrado e em ponto fixo.

Parametro Valor

Indutor 700uH
Resisténcia Interna do Indutor
0,1Q
(Valor Medido)
Capacitor 60uF
Carga 12,5Q
C =470 puF
Carga ndo linear — Retificador monofésico
Fator de crista = 1,42

KI — Malha de Tensao 2000

KP — Malha de Corrente 400
KI — Malha de Corrente 400000

Assim como no sistema analdgico, trés casos serdo simulados, carga linear,
carga ndo linear e degrau de carga. Também serd mostrado o espectro harmonico para
cada caso, e a THD.

Para a carga linear, pode-se ver que a tensdo de saida é muito semelhante a
referéncia imposta. Para esse caso, a THD obtida foi de 0,2%. O resultado é mostrado
na figura 3.8. O espectro harmdnico para a tensdo e corrente € mostrado nas figuras
3.9 e 3.10 respectivamente. E visivel a predomindncia da componente fundamental

frente as demais componentes.
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Figura 3.8 — Resultado de simulacdo do sistema amostrado com carga linear de 12,5Q.

Figura 3.9 — Espectro harmonico — Tensdo de saida com carga linear.
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Figura 3.11 — Resultado de simulagdo do sistema amostrado com retificador monofésico de 12,5Q2 de

carga e capacitor de filtro de 470pF.
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A figura 3.11 mostra o resultado de simulacdo para uma carga com
caracteristica ndo linear, no caso um retificador monofisico com filtro capacitivo,
como mostrado na figura 2.20. A tensdo de saida mostra-se deformada com uma THD
de 16,67% para uma poténcia de 1,3kW. A corrente mostra um nivel maximo,
atingindo a saturacdo num valor mdximo. A THD é de 29,6%. O sinal de saida se
mostra deformado para se adequar aos valores maximos permitidos no sistema. Esse é
o efeito da protecdo natural contra curto-circuito. Com essa protecdo natural ndo
adianta impor mais corrente para o sistema que 0 mesmo nao permitird o acréscimo da
corrente do indutor e, por conseqiiéncia, da corrente de carga. O espectro harmdnico

dos sinais de tensdo e corrente de saida é mostrado na figura 3.12 e 3.13.
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Figura 3.12 — Espectro harmodnico — Tensdo de saida com carga nao linear.
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Figura 3.13 — FFT — Corrente de saida com carga ndo linear.
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Figura 3.14 — Resultado de simulagdo do sistema amostrado com degrau de carga ndo linear.
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Observa-se no caso das cargas nio lineares uma grande deformacdo na tensao
de saida. O que ocorre nestes resultados, € que, para a poténcia nominal de 1,3kW o
valor da corrente do indutor atinge um maximo e satura. Essa saturacio forca a tensdao
a ser deformada para que a corrente nao ultrapasse o valor midximo estabelecido,
mantendo o sistema dentro da referéncia maxima de 1 PU.

Cargas ndo lineares apresentam um fator de crista elevado, isso faz com que a
saturacdo seja atingida. Como a corrente tende a exceder a referéncia maxima, no caso
1 PU, a tensdao € diminuida pelo sistema para que a corrente do indutor permaneca
dentro dos limites desejados. A figura 3.15 ilustra a situacao.

A referéncia de corrente (ILref) supera 1 PU. Essa mesma corrente, quando
saturada em 1 PU, leva o inversor a reduzir a tensdo para manter a corrente dentro
deste limite, ou seja, neste momento o inversor passa a ser um inversor de corrente.

Observe que € exatamente neste momento que a tensao de saida diverge da referéncia.

-2.00
400.00 410.00 420.00 20.00 440.00 460.00
Tempo(ms)

Figura 3.15 — Efeito da saturacdo da corrente.

Isso demonstra o efeito de controle da malha de corrente, que atua de forma
satisfatoria, quando necessario. Como ndo hd a atuacdo da malha de tensdo, a saida do
inversor aparece deformada, em fun¢do da corre¢do necesséria.

De forma semelhante, podemos analisar o caso do degrau de carga ndo linear.

Como j4 dito, para a resisténcia de carga de 12,5 Q o controle da malha de tensdo ndo
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se faz ativo. Sendo assim, quando hd o degrau, apenas a corrente ¢ mantida em suas
condigdes originais, € a tensdo de saida se torna varidvel, uma vez que a corrente deve
permanecer fixa. Esse fato pode ser visto na figura 3.14.

O fator de crista elevado, observado na carga nao linear, faz com que o limite
de corrente do indutor seja atingido, mesmo para uma carga cuja poténcia estd aquém
da poténcia nominal do inversor, ou seja, uma condicdo de contorno € atingida
limitando a operacdo do inversor mesmo que outra condi¢do, a de poténcia nominal,
nao tenha sido alcancada.

Para ilustrar esse fato, o sistema foi simulado para uma carga com menor
poténcia, de forma a ndo atingir a saturacao da malha de corrente. Para a nova poténcia
adotou-se uma carga de 200Q. Os resultados sdo mostrados nas figuras 3.16 e 3.19.
Dessa vez, apenas os resultados para cargas ndo lineares e degrau sao mostrados.
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Figura 3.16 — Resultado de simulac@o do sistema amostrada com retificador monofasico de 12,5€ de

carga e capacitor de filtro de 470puF.
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Figura 3.18 — Espectro harménico —Corrente de saida do sistema com carga ndo- linear de 200€.
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Figura 3.19 — Resultado de simulagdo do sistema amostrado com degrau de carga ndo linear de 100€2.

3.3 - CONCLUSAO

Os resultados de simulag@o incluindo os amostradores indicam que € vidvel o
controle discreto do sistema em questdo a uma taxa de 50 kHz de amostragem. Os

resultados comparativos com os valores de THD em fun¢@o da carga sdo apresentados

na tabela 3.2.

Tabela 3.2 — Valores de THD em funcio da carga.

THD Poténcia
Tensao de Saida = 0,2% Carga linear 1,3 kW
Corrente de Saida =0,25% Carga linear 1,3 kW
Tensao de Saida = 16,67% Carga nio linear 1,3 kW
Corrente de Saida = 29,6% Carga nio linear 1,3 kW
Tensao de Saida=1,71% Carga nio linear 80 W
Corrente de Saida =91,14% Carga nao linear 80 W

A tabela 3.2 mostra que todos os resultados atendem aos requisitos da norma
IEC 61000-3-2 de até 5% de THD. Com excec¢do do caso da saturagdo, de 1,3 kW de

poténcia, onde o sinal é deformado em funcdo da protecdo natural contra curto.
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Apesar dos resultados se mostrarem satisfatorios de acordo com a norma citada
ainda € preciso verificar se o processador a ser utilizado consegue executar o
algoritmo de controle em ponto fixo nesta taxa, considerando o nimero de bits

necessdrios para a precisao desejada.
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CAPITULO 4
RESULTADOS EXPERIMENTAIS

4.1 - DESCRICAO DO SISTEMA FiSICO

A partir das especificagdes definidas nos capitulos anteriores, foi
implementado um protétipo para o sistema inversor, o qual pode ser dividido no
inversor em si e o sistema de controle. O inversor € constituido pelas quatro chaves em
topologia full bridge, com respectivos diodos, e o filtro LC de saida, como mostrado

na figura 4.1.

Figura 4.1 — Sistema fisico implementado — Mdédulo de poténcia.

Na figura 4.1 nota-se o retificador trifasico, o qual € conectado a um sistema de
alimentacdo trifdsico, e em conjunto com os capacitores de filtro compde o elo CC

com tensdo continua nominal de 311V. Observa-se ainda, os gate drives para controle
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dos bracos do inversor, vistos ao centro, constituidos por dois BSM 50 GB 120 DN2
constituindo os IGBTs e os diodos em antiparalelo. Cada brago contém dois
interruptores.

O sistema de controle € composto por uma placa de circuitos integrados, vista
na figura 4.2, a qual integra o processador, os circuitos de condicionamento de sinal e
demais circuitos de suporte.

O condicionamento do sinal de tensdo apresenta isolamento galvanico,
isolando a planta do circuito do processador, e o sensor de corrente, para minimiza¢ao
de ruido, foi utilizado fora da 4rea da planta e depois conectado a ela.

Na extremidade, podemos ver os pinos responsaveis pelo envio dos sinais aos
gates drivers e disparo das chaves. Na regido superior da mesma, podemos evidenciar

o DSPIC, responsavel por todo o controle do sistema.

Figura 4.2 — Sistema fisico implementado — Placa de controle.

4.2 - PONTO FIXO

A aritmética de ponto fixo constitui um método de representacdo de niimeros

fraciondrios, permitindo a manipulacio dos nimeros reais e conseqiientemente
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viabilizando o processamento dos controladores digitais em CPUs que incluem
unidades légicas e aritméticas simples. Em muitos casos, as operagdes de soma e
multiplicacdo sdo realizadas em um unico ciclo da CPU, implicando uma alta
velocidade de processamento. Apesar da simplicidade e alta velocidade, a utilizacdo de
tal aritmética requer um maior cuidado do projetista, visando evitar a saturacdo ou

perda da resolucdo necessdria.
4.2.1 - REPRESENTACAO

e Inteiro sem Sinal

Um nimero de N digitos bindrios tem 2" estados possiveis (Choi, Hyeokho
2005). Isto pode ser inferidos da teoria das combinagdes, que diz que existem duas

possibilidades para o primeiro bit, duas para o segundo e até o ultimo, resultando em

2x2x2...= 2" estados ou possibilidades.
No geral, esses estados podem representar qualquer nimero concebivel. A
representacdo natural bindria interpreta cada palavra bindria como um inteiro positivo.

Por exemplo, podemos interpretar a palavra de 8 bits bybgbsbsbsbabby como o inteiro:

x=b727+b626+...b12'+b0=Z7:(2"bi) 4.1)

i=0

Dessa forma, uma palavra bindria de N bits corresponde a um inteiro de valor
entre 0 e 2"-1. Inversamente, todos os inteiros desta faixa de valores podem ser
representados por uma palavra de N bits. Essa representacdo bindria pode ser chamada
de inteiro sem sinal, porque cada palavra corresponde a um valor inteiro positivo.

Entretanto o resultado da adicdo de duas palavras de N bits geralmente resulta
em uma palavra de N+1 bits. Quando o resultado ndo pode ser representado com N
bits, € dito que ocorreu um overflow. A multiplicacdo de duas representacdes de N bits

¢ um valor de 2N bits.

e Complemento de 2
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Usando a representa¢do natural bindria, uma palavra de N bits pode representar
inteiros de 0 a 2-1. Para representar valores negativos tanto quanto positivos podemos
usar a notacdo do complemento de 2. Nessa representacdo uma palavra de N bits pode
significar um valor de (-2)™" até 2¥'-1. Por exemplo, podemos interpretar a palavra

de 8 bits bybgbsbsbsb,b1by como o inteiro:

6
x=(=b,2")+b2°+.b 2" +b,=—(b,2" )+ > (2'p,) (4.2)
i=0
Em complemento de 2, os valores de x podem variar de -128 (-2") até 127 (27-

1). Alguns exemplos sdo mostrados na tabela 4.1:

Tabela 4.1 — Representagdo em complemento de 2 - exemplos.

Binario Decimal
00000001 1
01000000 64
01111111 127
10000000 -128
10000001 -127
11000000 -64
11111111 -1

Quando x é um numero positivo (ou negativo) em formato de complemento de
2, o seu simétrico (-x) pode ser obtido complementando-se de 2 o campo em questao.
Como o bit mais significativo indica o sinal do nimero representado na palavra
bindria, chamamos esse bit de bit de sinal. Se o sinal for 0, a palavra representa um
valor positivo, enquanto que nimeros negativos sao representados por 1 no bit de

sinal.
e Representacio Fracional — Notacao Q

Na representacdo fracional do complemento de 2, uma varidvel de N bits pode

N _ - .
representar 2 nimeros igualmente espacados de:

=1 ate 2—_:1—21\1_1 (43)




Por exemplo, a interpretacdo da palavra de 8 bits b;bgbsbsbsbbiby como um

ndmero fracional é:

. —(b72 )+176227+...+I;]2+b0 :—(b7)+Zlo(2"’7b,)e -1, 1-27] (4.4)

Esta representacdo ¢ também referenciada como formato Q. Podemos pensar
em ter um digito bindrio implicito logo apés o MSB. Se tivermos uma varidvel de N
bits, com MSB como o bit de sinal, tem-se N-1 bits para representar a fracio. E dito
que um nimero escrito nessa notacdao tem um formato Q(N-1). No exemplo, x é um
nimero no formato Q7.

No DSPIC, ¢€ fécil lidar com niimeros no formato Q15 representados cada uma
por uma variavel de 16 bits, porque a multiplicacdo entre dois numeros Q15 resultam
em um nimero de formato Q30 que pode ser facilmente armazenado em uma varidvel
de 32 bits. E preciso ficar atento para saber onde se encontra a virgula do nimero

quando se manipula nimeros no formado Q. Podemos exemplificar:

Resultado_temp = varidvell * varidvel2;

Resultado = Resultado_temp >> 18;

No trecho de cédigo acima, varidvell € um valor em Q15 e varidvel 2 em Q18.
Para multiplicarmos as duas varidveis, de 16 bits cada, armazenamos o resultado em
uma varidvel temporaria de 32 bits chamada Resultado_temp para, logo depois,
deslocar o numero de bits necessdrios para voltar a nota¢do desejada. No cddigo acima
para notagdo temos que Q15 * Q18 = Q33, deslocando-se 18 bits a esquerda retorna-se

para a notacdo Q15.
4.3 - FIRMWARE DE CONTROLE

Para a realizag¢do dos cdlculos que envolvem o controle do sistema, o firmware

estruturado no DSPIC ¢ ilustrado, em blocos, na figura 4.3.
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Figura 4.3 — Fluxograma do firmware de controle.
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O programa faz com que o sinal de chaveamento seja gerado baseado numa
referéncia senoidal inserida na memoria do processador. Essa referéncia € idealmente

gerada. O nimero de pontos que essa possui € de:

L*50000 =833 pontos
60

Onde 60 representa a freqiiéncia do sinal, em Hertz, e 50000 a freqiiéncia de
amostragem do sistema, também em Hertz.

Essa referéncia € usada para o cdlculo do erro de tensdo dentro da rotina de
interrupcao do A/D, que é executada na freqiiéncia de amostragem do sistema. A cada
chamada da rotina do PWM ¢ iniciado o processo de amostragem e conversao
analogico digital. Quando a conversao termina, a interrup¢ao do sistema de aquisi¢cao é
chamada e um ciclo de controle € realizado.

Nesse ciclo de controle, as duas leituras dos conversores A/D estdo
disponiveis, pois a interrup¢cdo sé acontece quando a conversdo termina. A primeira
leitura € referente a tensdo de saida do sistema, que subtrai a tensdo de referéncia
gerando o erro da malha de tensdo. A esse erro € aplicada uma lei de controle por meio
de um PI. O resultado dessa operacdo gera a referéncia de corrente para a segunda
malha de controle. Essa malha atua, por meio de outro controlador PI, no erro gerado
pela subtracdo entre a referéncia de corrente e a leitura da corrente do indutor oriunda
do segundo conversor A/D. O resultado da compensagdo, por meio de um PI, do erro
de corrente gera um sinal, ao qual é dado um offset para se ajustar ao funcionamento
adequado do DSPIC, que originara o sinal de chaveamento do sistema.

Para ilustrar as chamadas as interrup¢des e o tempo de duracdo do c6digo os
instantes iniciais e finais de cada uma delas sdo mostradas na figura 4.4. Na figura, o
primeiro, e menor, pulso representa o inicio e fim da rotina de interrupcao do PWM e
o momento de sua chamada na contagem do mesmo, sendo executada duas vezes por
periodo. A subida do sinal indica o instante em que se inicializou a amostragem para
as conversdes A/D. O tempo de amostragem e conversdo segundo a figura 4.4 ¢ de
aproximadamente 3pus. Com o uso de dois conversores em paralelo, as duas
amostragens ocorrem no inicio deste periodo, posicionando-se numa faixa onde nao ha

comutacdo dos semicondutores.
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O segundo pulso, de maior duragdo, representa a execucdo da rotina da
interrup¢do do A/D. A subida do sinal corresponde ao inicio da sub-rotina, que s se
da ap6s o término do processo de conversdo indicando que os dados ja estdo
disponiveis para uso, e a descida seu término. Durante essa rotina é executado o
controle do sistema. Quando a préxima subida de pulso acontecer, serd o inicio de uma
nova interrup¢cdo do PWM e inicio de um novo ciclo de processamento. E muito
importante evidenciar que todos os processos de controle do sistema estdo
representados nestes instantes de tempo. Isso mostra que o codigo € inteiramente
executado dentro do periodo de 1/50 kHz, ou seja, 20us. Sendo assim, qualquer
perturbacdo nas varidveis controladas serd corrigida antes da chave atuar novamente,

garantindo ao sistema um controle rapido.

800 800

:<—P EQ—D
l 2018 l 20uS

!

Interrupgio PWM Interrupgiio PWM Interrupgio PWM Interrupgdo PWM

" Inicio : ) " Execugdio do Controle
" de Amostragem

: : : : Amiostragem e
SN e e e ... .. conversio AD -
_ _ : versdo AD -

m b -+~'J--E' " ey

TR

: T T P S T T
B A sl

Figura 4.4 — Tempo de execu¢do das rotinas de interrupgao.
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O software de controle também é responsavel pela transmissdo dos resultados
obtidos no DSPIC, via comunicacdo serial, para visualizacdo e documentacdo e que
aqui sao mostrados. O software armazena um numero finito de valores num buffer
para a variavel desejada pelo usudrio, e depois a transmite para um computador que
estd conectado com o sistema. Para que ndo haja erros devido a interferéncia do
chaveamento durante a transmissdo o sistema € desligado automaticamente e depois
envia os resultados obtidos internamente no DSPIC para a documentacdo e estudos

posteriores.
4.4 - ENSAIOS EXPERIMENTAIS

Para testar e validar o sistema em questdo foram feitos ensaios que resultaram
nas curvas exibidas neste topico. Para cada caso, sdo exibidos os resultados
computados no microcontrolador ou obtidos por osciloscopio. Sdo exibidos os
resultados relevantes para cada situacdo. A corrente de carga do sistema ¢ mostrada
por meio do resultado via osciloscdpio, uma vez que ao processador ndo foi inserida

essa grandeza. A mesma foi usada apenas para documentagao.
4.4.1 - CARGA LINEAR

A figura 4.5 ilustra a tensdo de saida do sistema em malha aberta. A principal

razdo de se obter essa curva € mostrar a operacdo bdsica dos componentes do sistema.

Tensédo de Saida - Malha Aberta
T T T T

225

150

75

Tensfio [V]
=]

-150

225 i i i
[0] 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

Tempo [ms]

Figura 4.5 — Ensaio do sistema em malha aberta.
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Como esperado, a tensdo de saida na figura 4.5 apresenta-se distorcida
com uma THD de 16,92%. Com este ensaio foi possivel confirmar o sentido e ordem
das conexdes dos gate drives ao processador para o correto chaveamento do inversor.
Foi também realizada a calibragdo do sistema de aquisi¢ao.

Apés os ajustes finais o controle foi implementado e testado para uma carga
linear de 12,5Q. O controlador impde uma referéncia senoidal para a corrente do

indutor por meio de uma malha que realimenta a tensdo de saida.

Tensio de Saida - Carga Linear
225 ! ! ! ! !

T T
: Tenséo de Saida
Referéncia

TPITR 5 . T S S S £ . YO ——

R . Y e e e o -

Tensio [V]
=
i

-150

225 i | | i i I
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
Tempo [ms]

Figura 4.6 — Tensdo de saida para o inversor com carga linear.

Na figura sdo mostradas a tensdo de saida e a referéncia imposta para a mesma.
E importante notar como as duas curvas estio préximas, quase sobrepostas,
evidenciando a capacidade de controle do firmware criado. Gracas ao controlador, a
tensdo de saida segue a referéncia imposta como mostrada. A figura 4.7 mostra o erro

entre a referéncia imposta e a tensao de saida.
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Figura 4.7 — Erro devido a uma carga linear.

O erro entre os dois sinais € pequeno e nao € superior a 5%, indicando que a

tensao de saida se aproxima muito da referéncia ideal imposta. Sendo assim, podemos

dizer que o controlador satisfaz a tarefa da geracao da sendide de saida com qualidade.

A figura 4.8 mostra a corrente no indutor. Em virtude da realimentacdo da

mesma, o formato da onda € senoidal. A referéncia gerada para essa malha, oriunda da

malha externa de tensdo, é seguida pela corrente do indutor. Aqui a sendide € bem

definida, uma vez que a carga € linear para uma carga de 12,5Q, como ja citado, e

dessa forma segue a mesma forma da tensdo de saida. Observando que sendo possivel

controlar a corrente do indutor, pode-se dizer que o controle da tensdo de saida

melhora, uma vez que é possivel compensar os distirbios que possam ocorrer com

essa varidvel, por exemplo, os limites mdximos e minimos admissiveis.
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Corrente [A]

-10

-15

Tempo [ms]

Figura 4.8 — Corrente do indutor do sistema com carga linear.
4.4.2 - TRANSITORIO DE PARTIDA E DEGRAU DE CARGA

Para verificar a velocidade e capacidade de atingir a referéncia imposta, a
figura 4.9 mostra o inicio do controle. Pode-se observar que o controlador atingiu e
acompanhou a referéncia de forma muito rdpida, em menos de um quarto de periodo
da onda, sendo que a referéncia, no inicio do controle, tem um valor diferente da
tensdo de saida. Através da figura € possivel perceber que o controlador faz com que a
variavel controlada acompanhe a referéncia.

A figura 4.10 mostra o desempenho do controlador para um degrau de carga
linear. Foi imposto um degrau de carga de aproximadamente 100W. O degrau de carga
¢ pequeno, para que ndo se atinja o nivel de saturacdo da malha de corrente. Como
visto na figura, a tensdo de saida manteve-se sem distor¢des antes, durante e depois da
mudancga da carga, mostrando assim a rapidez em se adaptar a mudanga do valor da

carga.
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Figura 4.9 — Tensdo de saida do sistema no inicio do sistema.
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Figura 4.10 — Tens3o de saida do sistema com degrau de carga - osciloscépio.
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4.4.3 - CARGA NAO LINEAR

Para o caso da carga ndo linear, dois valores de resisténcia de carga foram
usados 12,5Q e 200€Q2. Os dois valores sdo ensaiados para comprovar os resultados de
simula¢do obtidos no capitulo 3. O primeiro valor ilustra a saturacdo do sinal de
corrente e deformacdo do sinal de tensdo em fung¢do dos valores miximos do
condicionamento. O segundo valor ilustra a operacdo nominal do sistema.

Na figura 4.11 a tensdo de saida mostra-se deformada. Isso condiz com o
resultado esperado na simulacdo. Porém, a corrente ndo estd saturada. Esse resultado
ndo condiz com a simulacdo. Vé-se que para a carga de 1,3kW o inversor funciona
como uma fonte de corrente, e o valor da referéncia interna no microprocessador é

usada como valor mdximo para a corrente.

Tensdo de Saida - Carga Nio linear

Tensfio [V]

190 : 1 { ! 1 1 f 1
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-190 | | | i | i | i
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Figura 4.11 — Tensao de saida do sistema com um retificador monofésico como carga de 12,5Q e

capacitor de filtro de 470uF.
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Corrente do Indutor - Carga Néo Linear

Figura 4.12 — Corrente de saida do sistema com um retificador monofasico como carga de 12,5Q e
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Figura 4.13 — Corrente do indutor do sistema com um retificador monofasico como carga de 12,5Q e

capacitor de filtro de 470uF.
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Comparando as figuras 4.12 e 4.13 € possivel ver a diferenga na forma dos dois
sinais. Gragas ao controle da varidvel interna, a corrente do indutor, a mesma se
mostra com formato senoidal, independendo do formato da corrente de saida. Dessa
forma podemos dizer que para a corrente do indutor, o inversor é uma fonte de
corrente senoidal para poténcias dessa magnitude.

Para evitar a saturacdo da tensdo de saida, a carga de 200Q2 foi utilizada. As
novas formas de onda sdo mostradas nas figuras 4.14, 4.15 e 4.16. Neste caso, 0s
resultados obtidos condizem com os resultados de simulagdo, e a tensdo de saida

mostra-se condizente com os valores esperados.

225 Tensio de Saida - Carga Nio Linear
T T

150
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Tempo [ms]

-2255

Figura 4.14 — Tensao de saida do sistema com um retificador monofasico como carga de 200Q2 e

capacitor de filtro de 470uF.

Na figura 4.16 € notério que a corrente do indutor ndo apresenta uma forma
senoidal definida como na figura 4.13. O que ocorre é que a malha de corrente tem
uma predominincia maior com a carga de maior poténcia. Em poténcia mais baixa,a
malha de tensdo € predominante, fazendo com que o controle da corrente do indutor
ndo seja tdo eficaz quanto no caso de maior poténcia. O que € possivel inferir pelos
gréaficos da tensdo de saida. No primeiro caso a tensdo é deformada e no segundo, ndo
h4 deformacao consideravel.
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Corrente [A]

Corrente de Saida - Carga Ndo Linear

Figura 4.15 — Corrente de saida do sistema com um retificador monofasico como carga de 12,5Q e

capacitor de filtro de 470uF.

Corrente do Indutor - Carga Nio Linear
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Figura 4.16 — Corrente do indutor do sistema com um retificador monofasico como carga de 12,5Q e

capacitor de filtro de 470uF.
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A fim de validar os resultados obtidos, foram observadas as taxas de distor¢ao
harmonica para os casos de carga linear e ndo linear. No caso ndo linear, uma ponte
retificadora com capacitor de 470 pF em paralelo com uma carga de 12,5Q no
primeiro ensaio e 200€2 no segundo, foi utilizada.

Para a carga linear, foi obtida uma THD de 1,25% para a tensdo de saida, e as
contribuicdes das harmoénicas sdo mostradas na figura abaixo para os 10 primeiros

valores.

100 T T T T T T T T T

90 B

T B

60 B

a0+ -

30 B

20 B

Figura 4.17 — Contribuicdo das harmonicas para uma carga linear.

Para a carga ndo linear foi obtida uma THD de 4.8%, e as contribuicdes das 10

primeiras harmoOnicas sdo mostradas na figura 4.18.
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Figura 4.18 — Contribuicdo das harmonicas para uma carga nao linear.

Segundo a norma IEEE 519-1992, a taxa de distor¢do harmonica aceita para
esse tipo de inversor é de 5%. A agéncia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no
documento “Procedimentos de distribuicdo de energia elétrica” propde valores para a
distorcdo harmonica da tensdo no sistema de distribuicdo onde a maxima THD da

tensao na rede nao pode ultrapassar a 10%.
4.5 - CONCLUSAO

Neste capitulo concluiu-se que a implementacio do firmware de controle com
os parametros obtidos nos capitulos anteriores e a amostragem dos sinais em 50 kHz
mostra resultados que atendem as normas reguladoras e as exigéncias estabelecidas no
projeto do sistema. Os resultados apresentados demonstram que o protétipo satisfaz
todos os requisitos desejados.

Para a carga linear, os resultados sdo condizentes com a simulagdo e tem uma
distor¢do harmonica pequena. Tanto sinal da tensdo de saida quanto a corrente do
indutor sdo senoidais como desejado pela realimentacdo das malhas.

Para a carga ndo linear, o resultado difere em fun¢do da poténcia da carga. Para
poténcia elevada, 1,3 kW, a tensdo de saida é deformada e a referéncia interna do

microcontrolador é usada para a corrente no indutor, que apresenta uma forma
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senoidal sem deformagdes considerdveis se comparada com a corrente de carga. O
inversor opera como fonte de corrente nessas condi¢cdes. Em poténcia reduzida, o
inversor opera com fonte de tensdo. A tensdo de saida tem uma THD que atende as
normas reguladoras, e a corrente do indutor tem uma distor¢ao bem maior que no caso
de alta poténcia, em funcdo do controle da tensdo de saida. Aqui a corrente do indutor
¢ deformada em funcdo da corre¢do da tensdo de saida.

A utilizagdo da aritmética de ponto fixo é fundamental para a obtencdo dos
resultados. A velocidade que permite a execucdo da rotina de controle dentro do

periodo de chaveamento s6 € possivel com o uso do artificio matematico utilizado.
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CONCLUSAO GERAL

Neste trabalho foi mostrado um controlador digital de alto desempenho para
inversores monofasicos. Neste controle foram exibidos bons resultados no que tange a
forma da onda e a taxa de distor¢cdo harmonica. Vdrios fatores podem ser destacados
para o bom resultado. Dentre eles podemos citar a alta freqiiéncia de amostragem, a
grande velocidade do DSP, e o fato da rotina de controle ser executada duas vezes a
cada chaveamento e a sincronia entre o instante de chaveamento e o instante de
amostragem em um ponto definido.

Com a alta freqiiéncia de amostragem podemos garantir que o sinal amostrado
tenha uma grande fidelidade com o sinal analdgico controlado. No que tange a
velocidade do DSP, pode-se dizer que quanto mais rdpida a velocidade de execucgdo
dos calculos temos garantia de que a quantidade de cdlculos necessaria para controle e
atualizacdo da nova razdo ciclica do sinal de chaveamento € feita em tempo hébil, ou
no caso deste trabalho, com uma grande folga, como mostrado na figura 4.4.

O recurso de sincronizar a amostragem com o chaveamento garante que os
sinais realimentados ndo sejam interferidos por ruidos de chaveamento, e
sincronizando a amostragem nos mesmos pontos. Esse mesmo recurso permite que o
“ripple” do sinal seja reduzido, para efeito de realimentacdo, devido a especificacao
do instante de amostragem.

Foi visto também como as malhas de realimentacdo tém papéis distintos. A
malha de corrente atua em casos de saturacao do valor miximo, distorcendo a tensdao
de saida, garantindo que a corrente ndo extrapole os valores miximos para a referéncia
estabelecida, constituindo-se uma protecdo contra curto-circuito. A malha de tensdo
garante que a tensdo de saida acompanhe a forma e valores impostos pela referéncia

interna gerada pelo DSP.
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Sugestao para Trabalhos Futuros.

Para dar continuidade a este trabalho, alguns novos aspectos podem ser

investigados.

¢ Investigacdo da divergéncia de resultados para carga ndo linear de poténcias

diferentes.

e Inclusdo de uma terceira malha de realimentacdo incluindo a corrente de carga,
a fim de compensar os disttirbios da mesma. A compensacao € feita utilizando-

se um compensador proporcional integral adicional.
e Verificagdo do aumento da precis@o do controlador para processadores de sinal

mais rdpidos, acarretando em taxas de amostragem mais elevadas e, em funcio

dos interruptores utilizados, freqiiéncias de chaveamento maiores.
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Apéndice 1 — Firmware do Microcontrolador

#include <p33FJ128MC706.h>
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "Malha de corrente.h"
#include "funcoes.h"

#tdefine DIR LATBbits.LATB15

// ganhos da malha de tenséo

#define KPv 20 // KP malha de tensdo
#define Klv 400 // KI malha de tensdo
#tdefine KIvTs 20972 // KI*Ts=400*20e-6=0.008=20972 em Q18

// ganhos da malha de corrente

#define KPi 400 // KP malha de corrente

#define Kli 400000 // KP malha de tensdo

#define KIiTs 16384 // KI*Ts=400000*20e-6=8=16384 em Q11

_FBS(0x00C7); //

_FSS(OX00CF); //

_FGS(0x0007); //

_FOSCSEL(0x0023); // Defini¢Bes e configurages para operagdo em 40 MIPS
_FOSC(0x00C5); //

_FWDT(0x0040); //

_FPOR(OX00E7); //

/*************************************************************************/

/* PROTOTIPOS DAS FUNCOES */

/*************************************************************************/

void initPorts(void);

void initTimer1(void);

void initUART1(void);

void initADC1(void);

void initADC2(void);

void InitMCPWM(void);

void inicializa_UART1(void);

char aguarda_tx_UART1(void);

char aguarda_rx_UART1(void);

unsigned int le_UART1(void);

void escreve_UART1(unsigned int data);

void delay_1ms_x(unsigned int x);

void delay_1us_x(unsigned int x);

void __attribute__((__interrupt__)) _ADClInterrupt(void);
void __attribute__((__interrupt__)) _PWMiInterrupt(void);

/*************************************************************************/

/* VARIAVEIS GLOBAIS */

/*************************************************************************/

unsigned long int tempo2=0;

long int Integ,integl,Kpr1=0,Uk1_32=0,Uk_32=0, Kpr_32,area_32,areal_32;

int iL=0, uk_cont=0,erro=0,erro2=0,PD,vref=0,iref=0, uk=0,uk1=0,Uk=0,Uk1=0,Int1=0,Int_ant=0,
Int1_ant=0,buffer[3000],k,i, tempo=0, Kpr_16,area_16,areal_16;

unsigned int R_ciclical,R_ciclica2,periodo;

//  senoide de referéncia

int const senoide [] = {0, 222, 445, 667, 889, 1112, 1334, 1556, 1778,
2222, 2443, 2665, 2886, 3107, 3328, 3549, 3770, 3990, 4210, 4430,
4870, 5089, 5308, 5526, 5744, 5962, 6180, 6397, 6614, 6831, 7047,
7478, 7693, 7907, 8121, 8335, 8548, 8760, 8972, 9184, 9395, 9605,
10025, 10233, 10442, 10649, 10856, 11063, 11269, 11474, 11678, 11882, 12085,
12490, 12691, 12891, 13091, 13290, 13488, 13685, 13882, 14077, 14272, 14467,
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2000,
4650,
7262,
9815,
12288,
14660,



14852, 15044, 15235, 15425, 15614, 15802, 15989, 16176, 16361, 16546, 16729, 16912,
17094, 17274, 17454, 17633, 17811, 17987, 18163, 18338, 18511, 18684, 18855, 19026,
19195, 19364, 19531, 19697, 19862, 20025, 20188, 20350, 20510, 20669, 20827, 20984,
21140, 21294, 21447, 21599, 21750, 21900, 22048, 22195, 22341, 22485, 22629, 22771,
22911, 23051, 23189, 23325, 23461, 23595, 23728, 23859, 23989, 24118, 24245, 24371,
24495, 24618, 24740, 24860, 24979, 25097, 25213, 25328, 25441, 25552, 25663, 25772,
25879, 25985, 26089, 26192, 26294, 26394, 26492, 26589, 26684, 26778, 26871, 26962,
27051, 27139, 27225, 27310, 27393, 27474, 27554, 27633, 27710, 27785, 27859, 27931,
28002, 28071, 28138, 28204, 28268, 28331, 28391, 28451, 28509, 28565, 28619, 28672,
28723, 28773, 28821, 28867, 28912, 28955, 28996, 29036, 29074, 29111, 29145, 29178,
29210, 29240, 29268, 29294, 29319, 29342, 29364, 29384, 29402, 29418, 29433, 29446,
29458, 29467, 29475, 29482, 29487, 29490, 29491, 29491, 294389, 29485, 29480, 29473,
29464, 29454, 29442, 29428, 29413, 29396, 29377, 29357, 29335, 29311, 29286, 29259,
29230, 29200, 29168, 29134, 29099, 29062, 29023, 28983, 28941, 28897, 28852, 28805,
28756, 28706, 28655, 28601, 28546, 28490, 28431, 28371, 28310, 28247, 28182, 28116,
28048, 27978, 27907, 27835, 27760, 27684, 27607, 27528, 27447, 27365, 27282, 27196,
27110, 27021, 26931, 26840, 26747, 26653, 26557, 26459, 26360, 26260, 26158, 26055,
25950, 25843, 25735, 25626, 25515, 25403, 25289, 25174, 25058, 24940, 24820, 24700,
24578, 24454, 24329, 24203, 24075, 23946, 23815, 23683, 23550, 23416, 23280, 23143,
23004, 22864, 22723, 22581, 22437, 22292, 22146, 21999, 21850, 21700, 21549, 21396,
21243, 21088, 20932, 20775, 20616, 20457, 20296, 20134, 19971, 19807, 19641, 19475,
19308, 19139, 18969, 18798, 18627, 18454, 18280, 18105, 17929, 17752, 17573, 17394,
17214, 17033, 16851, 16668, 16484, 16300, 16114, 15927, 15740, 15551, 15362, 15171,
14980, 14788, 14596, 14402, 14207, 14012, 13816, 13619, 13422, 13223, 13024, 12824,
12624, 12422, 12220, 12018, 11814, 11610, 11406, 11200, 10994, 10787, 10580, 10372,
10164, 9955, 9745, 9535, 9325, 9113, 8902, 8689, 8477, 8263, 8050, 7836,
7621, 7406, 7191, 6975, 6758, 6542, 6325, 6107, 5890, 5672, 5453, 5235,
5016, 4796, 4577, 4357, 4137, 3917, 3696, 3476, 3255, 3034, 2812, 2591,
2369, 2148, 1926, 1704, 1482, 1260, 1038, 815, 593, 371, 148, -74,
-296, -519, -741, -963, -1186, -1408, -1630, -1852, -2074, -2295, -2517, -2739,
-2960, -3181, -3402, -3623, -3843, -4064, -4284, -4504, -4723, -4943, -5162, -5380,
-5599, -5817, -6035, -6252, -6470, -6686, -6903, -7119, -7334, -7549, -7764, -7978,
-8192, -8406, -8619, -8831, -9043, -9254, -9465, -9675, -9885, -10094, -10303, -10511,
-10718, -10925, -11132, -11337, -11542, -11746, -11950, -12153, -12355, -12557, -12758, -12958,
-13157, -13356, -13554, -13751, -13947, -14142, -14337, -14531, -14724, -14916, -15108, -15298,
15488, -15677, -15865, -16052, -16238, -16423, -16607, -16790, -16973, -17154, -17334, -17514,
17692, -17870, -18046, -18221, -18396, -18569, -18741, -18912, -19082, -19251, -19419, -19586,-
19752, -19916, -20080, -20242, -20403, -20563, -20722, -20880, -21036, -21191, -21345, -21498,
21650, -21800, -21949, -22097, -22244, -22389, -22533, -22676, -22818, -22958, -23097, -23234,
23371, -23506, -23639, -23771, -23902, -24032, -24160, -24287, -24412, -24536, -24659, -24780,
24900, -25019, -25136, -25251, -25365, -25478, -25589, -25699, -25808, -25914, -26020, -26124,
26226, -26327, -26427, -26525, -26621, -26716, -26809, -26901, -26992, -27080, -27168, -27253,-
27338, -27420, -27501, -27581, -27659, -27735, -27810, -27883, -27955, -28025, -28093, -28160,
28225,  -28289, -28351, -28411, -28470, -28527, -28583, -28637, -28689, -28740, -28789, -28836,
28882, -28926, -28969, -29010, -29049, -29086, -29122, -29157, -29189, -29220, -29249, -29277,
29303, -29327, -29350, -29371, -29390, -29407, -29423, -29438, -29450, -29461, -29470, -29478,
29484, -29488, -29490, -29491, -29490, -29488, -29484, -29478, -29470, -29461, -29450, -29438,
29423, -29407, -29390, -29371, -29350, -29327, -29303, -29277, -29249, -29220, -29189, -29157,
29122, -29086, -29049, -29010, -28969, -28926, -28882, -28836, -28789, -28740, -28689, -28637,
-28583, -28527, -28470, -28411, -28351, -28289, -28225, -28160, -28093, -28025, -27955, -27883,
-27810, -27735, -27659, -27581, -27501, -27420, -27338, -27253, -27168, -27080, -26992, -26901,
-26809, -26716, -26621, -26525, -26427, -26327, -26226, -26124, -26020, -25914, -25808, -25699,
-25589, -25478, -25365, -25251, -25136, -25019, -24900, -24780, -24659, -24536, -24412, -24287,
-24160, -24032, -23902, -23771, -23639, -23506, -23371, -23234, -23097, -22958, -22818, -22676,
-22533, -22389, -22244, -22097, -21949, -21800, -21650, -21498, -21345, -21191, -21036, -20880,
-20722, -20563, -20403, -20242, -20080, -19916, -19752, -19586, -19419, -19251, -19082, -18912,
-18741, -18569, -18396, -18221, -18046, -17870, -17692, -17514, -17334, -17154, -16973, -16790,
-16607, -16423, -16238, -16052, -15865, -15677, -15488, -15298, -15108, -14916, -14724, -14531,
-14337, -14142, -13947, -13751, -13554, -13356, -13157, -12958, -12758, -12557, -12355, -12153,
-11950, -11746, -11542, -11337, -11132, -10925, -10718, -10511, -10303, -10094, -9885, -9675,
-9465, -9254, -9043, -8831, -8619, -8406, -8192, -7978, -7764, -7549, -7334, -7119,
-6903, -6686, -6470, -6252, -6035, -5817, -5599, -5380, -5162, -4943, -4723, -4504,
4284,  -4064,  -3843, -3623, -3402, -3181, -2960, -2739, -2517, -2295,  -2074,  -1852,
-1630, -1408, -1186, -963, -741, -519, -296}; // 833 pontos 1/60Hz*50 kHz de amostragem
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/* ROTINA PRINCIPAL */

/*************************************************************************/

int main (void)

{
initPorts(); //Inicializa portas do PIC
InitMCPWM(); //Inicializa Médulo PWM
delay_1ms_x(250); //delay de 250ms
initADC1(); //Inicializa Conversor AD1 para leitura de tensdo
initADC2(); //Inicializa Conversor AD2 para leitura de corrente
inicializa_UART1(); //nicializa médulo RS232 para comunicagao serial
periodo=PTPER;
DIR=1;
PD=800;
k=3000;
while(TRUE)
{
}
return O;
}

/*************************************************************************/

/* ROTINAS DE INTERRUPGAO */

/*************************************************************************/

void __attribute__((__interrupt__)) _ADClInterrupt(void) // é chamada a cada 20 us e executa o controle

{

IFSObits.AD1IF=0;
if(tempo==833) tempo=0;

if(i==3000) i=0;
if (tempo2<=449999)
{
vref=((long int)senoide[tempo]*24425)>>15; //Referéncia => Valor_numerico / V0 =122.4 =>21983=179.6v
erro = vref - (ADC1BUFO0); // gera erro da para a malha de tensdo
areal_32=((long int)erro * KIvTs); //s.0.15 * 5.0.18 = 5.0.33(32-bits)
areal_l6=areal_32>>18; //areal_16 em Q15 - 16bits
integl=(long int)Int1_ant+ areal_16; // calcula agdo integral
if(integ1>32767) integ1=32767; // satura termo integral em +1
if( integ1<(-32768)) integ1=(-32768); // satura termo integral em -1
Kprl=((long int)erro*KPv); //calcula agio proporcional
Uk1_32=Kpril+integl; //calcula agdo de controle
if( Uk1_32>32767) Uk1_32=32767; //satura agdo de controle total (proporcional +integral) em +1
if( Uk1_32<(-32768)) Uk1_32=(-32768); //satura agdo de controle total (proporcional +integral) em -1

Uk1=(int)ukl_32;

iL=(-ADC2BUF0-800); //ajuste de offset da corrente 800

erro2 = Uk1-iL ; //gera erro para a malha de corrente

area_32=((long int)erro2 * KIiTs); //s.0.15 * 5.4.11 =s5.4.26 (32-bits)

area_l6=area_32>>11; //areal_16 em Q6 (16-Bits)

integ=(long int)Int_ant+area_16; //calcula agdo integral

if( integ>32767) integ=32767; // satura termo integral em +512

if( integ<(-32768)) integ=(-32768); // satura termo integral em -512

Kpr_32=((long int)erro2*KPi); //calcula agdo proporcional =>5.0.15 * 5.15.0=s5.15.15

Kpr_16=Kpr_32>>9; //Kpr_16 em Q6(16-bits)

Uk_32=integ+Kpr_16; // calcula ag¢do de controle total

if( Uk_32>32767) Uk_32=32767; //satura acao de controle total (proporcional +integral) em 512

if( Uk_32<(-32768)) Uk_32=(-32768); //satura acao de controle total (proporcional +integral) em +-
512

Uk_cont=Uk_32>>6; //Q0(16bits); converte s.9.6 para s.15.0 limitado a +-512

//a saturacao em 512 pode ser convertida para 320 economizando a saturacao de PD, possivel ateracao futura

PD=Uk_cont+400; //ajuste de offset para o PWM
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if(PD<80) PD=80; // limitagdo minima da razdo ciclica em 10%

if(PD>720) PD=720; // limitagdo méxima da raz3o ciclica em 90%
R_ciclical=PD; //Escreve em uma variavel temporaria de leitura
PDC2=R_ciclical<<l; //Desloca um bit para leitura normal do PWM?2
R_ciclica2=periodo-R_ciclical; // Atualiza para o PWM 3
PDC3=R_ciclica2<<1; //Atauliza o valor de PDC3 para nova largura de pulso e nova razdo ciclica
Int1_ant=(int)integl; //Atauliza a agdo integral para a malha de tensdo
Int_ant=(int)integ; // Atauliza a agdo integral para a malha de corrente
If(tempo2==166600) k=0; //ponto zero do periodo de niimero 200 do sinal
if(k<3000)
{
buffer[k]=ADC1BUFO; // grava uma 3000 pontos de uma variavel desejada
k++;
}
}
if (tempo2>=450000) //inicia rotina de transmissdo
{
PDC2=0; // zera a agdo do PWM?2
PDC3=0; // zera a agdo do PWM3
delay_1ms_x(5); // aguarda um tempo de 5 ms antes de transmitir
if(i<3000)
{
while(aguarda_tx_UART1()); //aguarda dado no registro de transmissdo
escreve_UART1( buffer[i] & OxFF); // transmite os bits menos significativos
escreve_UART1((buffer[i] >>8) & OxFF); // transmite os bits mais significativos
i+4;
}
}
tempo2++; //atualiza contagem auxiliar de tempo usada para transmitir dados
tempo++; // atualiza a base de tempo do programa
return;

}

void __attribute__((__interrupt__)) _PWMinterrupt(void) //é chamada a cada 20 us pelo pelo PWM e inicializa a conversdo AD

{

IFS3bits.PWMIF = 0; //LIMPA FLAG DA INTERRUPCAO
AD1CON1bits.SAMP=0; //inicializa a amostragem para o conversor A/D 1
AD2CON1bits.SAMP=0; // inicializa a amostragem para o conversor A/D 1
return;
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Apéndice 2 — Cédigo para as funcoes de Transferéncia do MATLAB

%Parametros
RC=0.1
RL=0.1

D=0.5

Vi=311
Ro=12.5
L=0.0007
C=0.00006
Ts=0.00002

% Gdv -> Fungdo de transferencia da malha de tensdao
al=L*C*Vi*Ro*RC

b1=L*Vi*Ro

c1=Vi*Ro*(RL+RC)
a2=Vi*C*L*(RC+Ro)
b2=Vi*C*L*(RC+Ro)+Vi*C*RC*(RC+Ro)
c2=Vi*(RC+Ro)

numgv=[al bl c1]

dengv=[a2 b2 c2]
Tiv=tf(numgv,dengv)

Gdv=zpk(Tiv)

Tivzoh=Tiv*Tzoh

Gdvzoh=zpk(Tivzoh) %fungdo amostrada em notagdo de pdlos e zeros

% Gdi -> Fungdo de transferencia da malha de corrente
nums=Vi

d1=Vi

e2=L

f2=RC+RL

numgi=[d1]

dengi=[e2 f2]

Tdi=tf(numgi,dengi)

Gdi=zpk(Tdi)

Tdizoh=Tdi*Tzoh

Gdizoh=zpk(Tidzoh) %fungdo amostrada em notagdo de pdlos e zeros
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